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Przedsi¢biorstwo Uslug Komunalnych
W Lipnie Sp. z o. o.

ul. Wyszynskiego 47
87-600 Lipno

dot. wodociagu lokalnego ,,Oczyszczalnia”

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, ze w dniu 26.07.2021r.
wptyneto sprawozdanie z badan probki wody pobranej w dniu 25.06.2021r. w ramach kontroli wewnt;frznej

z Wodociggu lokalnego ,,Oczyszczalnia”, w ktorym stwierdzono:

e Woda podawana do sieci — woda z kranu na hali SUW ,Oczyszczalnia”, Lipno ul.

Wyszyiskiego — kod prébki nr 2089/21 azotyny 0,122 + 0,026 mg/l — norma dla wody

wprowadzanej do sicci wynosi 0,10 mg/l,

Wyzej wymieniona warto$¢ parametru azotyndw jest niezgodna z zatacznikiem nr 1 czgs¢ B
Ip. 5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017r., poz. 2294).

Azotany i azotyny s3 naturalnie wystepujacymi jonami, ktore powstaja w wyniku przemian
azotu. Do wod powierzchniowych azotany moga dostawaé si¢ ze sciekami komunalnymi,
przemyslowymi, a takze wskutek sptywu z terendw rolniczych, ktére nawozono sztucznymi nawozami
azotowymi. Z badan wynika, ze zar6wno azotany, jak i azotyny nie maja bezposredniego dziatania
kancerogennego dla zwierzat, ale istnieja obawy o zwigkszenie ryzyka wystgpowania raka u ludzi
zwiazane z endogennym i egzogennym tworzeniem zwiazkow N-nitrozowych, z ktérych wiele jest
rakotworczych dla zwierzat. Zalecane dopuszezalne wartosci dla azotynéw w wodzie do picia zostaty
ustalone w celu zapobiegania methemoglobinemii (sinica), ktéra zalezna jest od. przechodzenia
azotanébw w azotyny. Na t¢ chorobe narazone sa niemowleta, ale obserwowane sg sporadyczne
przypadki wystgpowania tej choroby u ludzi dorostych.

W zwiazku z powyzszym nalezy przedtozy¢ PPIS w Lipnie informacje o planowanych
dzialaniach naprawczych wraz z harmonogramem ich realizacji i kontrolne wynik badania wody
z w/w punktu w zakresie poziomu azotynéw wykonanego w ramach kontroli wewngtrznej w terminie
do dnia 10.08.2021r.
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W przypadku dalszego utrzymywania si¢ ponadnormatywnego poziomu azotynéw zgodnie
z § 21 ust. 1 pkt 1 w/w rozporzadzenia woda w wodociggu nie bgdzie mogta by¢ uznana za wode
przydatng do spozycia, poniewaz za takg uzna¢ mozna wylacznie wode spelniajagcg wymogi
okreslone w zalaczniku nr 1 do w/w rozporzadzenia, w tym w jego tresci Nr Czgéé B, Ip. 5
dotyczacej poziomu azotynéw w wodzie podawanej do sieci.

W przypadku nie doprowadzenia wody do jakosci zgodnej z obowiazujgcymi przepisami

zostanie wszczgte z urzedu stosowne postepowanie administracyjne.

Otrzymuja:
1L, Adresat
2. Ala

Do wiadomosci:
1.) Burmistrz Miasta Lipno
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