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OCENA OBSZAROWA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
DLA GMINY MIASTO LIPNO ZA 2020r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 23 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) informuje, ze na terenie Gminy Miasto
Lipno zaopatrzeniem ludnosci w wodq: zajmuja si¢:

» Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0. o.
Lipno, ul. K. Wyszynskiego 47

Ponadto urzadzeniami produkujacymi wode jako cze$¢ dziatalnosci handlowej lub
pubhcznej ujetymi w ewidencji sa:
Wodociag lokalny Greenyard Frozen Poland Sp. z 0. o. Lipno

- Wodociag lokalny ,DAWTONA” Sp. z o.0. Lipno, ul. Wojska Polskiego,

- Wodociag lokalny P.P.H.U ,AGROMLECZ” Sp. z o.0. Lipno, ul. 3-go Maja,

- Wodociag lokalny ,Konwektor” Lipno, ul. Wojska Polskiego (eksploatator

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Lipnie),

- Wodociag lokalny ,,Oczyszczalnia” Lipno, ul. Wyszynskiego (eksploatator
Przedsi¢biorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Lipnie).
Szpital Lipno Spétka z o. 0. Lipno, ul. Nieszawska 6 (od dnia 04.01.2010r.
do 31.03.2020r. byt pod nadzorem Wojewodzkiej  Stacji Sanitarno —
Epidemiologicznej w Bydgoszczy)
Na terenie Gminy Miasto Lipno liczba ludnosci wg Gltownego Urzedu Statystycznego
na dzien 30.06.2020r. wynosifa 14307 0s6b. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od PUK
Lipno ok. 13388 osob korzystato z wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
dostarczanej przez wodociag publiczny Lipno.
Roczna produkeja wody wodociggu publicznego Lipno wyniosta 737300 m3.
Roczna produkcja wody z wyzej wymienionych urzadzen produkUJ acych wode jako czgsc
dziatalnosci handlowej lub publicznej ogotem to 582540 m? w tym wodociag lokalny
Greenyard Frozen Poland Sp z 0. 0. Lipno 232140 m?, wodociag lokalny ,,DAWTONA”
Sp. zo.0. Lipno 277400 m?>; wodoqug lokalny P_P. H U ~AGROMLECZ” Lipno 16644 m?>,
wodociag lokalny Konwektor Lipno — 20440 m*; wodociag lokalny ,,Oczyszczalma
Lipno 13505 m? wodomqg lokalny Szpital Lipno 22411.

Wodociggi rozbudowane lub zmodernizowane:

Wodociag publiczny Lipno

W roku sprawozdawczym zamontowano system monitoringu dla studni glebinowych,
wykonano montaz lampy UV na SUW Lipno, ul. Kolejowa — nie uzyskano jeszcze oceny
higienicznej.

W roku 2020 nie przeprowadzano rozbudowy i modernizacji w pozostatych obiektach.
Woda do spozycia czerpana jest ujgciami gtebinowymi i uzdatniana na stacjach uzdatniania
wody (napowietrzanie i filtracja na zlozach filtracyjnych).
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Wodg odpowiadajaca wymaganiom rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na
dzien 31.12.2020r. dostarczaly wszystkie wodociagi.

Wodociggi produkujjce wode¢ nie odpowiadajgca wymogom sanitarnym:

- wodociag publiczny Lipno
-w | przypadku stwierdzono przekroczenie wskaznikowego parametru mikrobiologicznego
(ogolnegj liczby mikroorganizmow w 1 ml wody w temp. 22°C po 72h) wykluczajac
jednoczesnie w badanych probkach przekroczenia Fscherichia coli 1
Enterokokow, co skutkowatlo wydaniem 1 decyzji na poprawe jakosci wody
i wprowadzenie w trybie natychmiastowym gotowania wody przed spozyciem — dotyczyto
przytacza wodociagowego zaopatrujacego budynek biurowca PUK Lipno (woda
w pozostatych statych punktach poboru bez przekroczen).

- w drugim przypadku przekroczema stwierdzono na dwoch roznych punktach sieci
w zakresie bakterii grupy coli > 10 jtk (11 — 61 jtk) i Escherichia coli (11 — 61 jtk) decyzja
dotyczyta unieruchomienia calego wodociagu zaopatrujacego ok. 13 tys. mieszkancow.
Woda z kranéw nie mogta by¢ przeznaczona do picia, przygotowywania positkéw, mycia
naczyn, owocow i warzyw, mycia si¢, a w szczegolnosci mycia zebow, rak i przemywania
otwartych zranien.
PPIS w Lipnie zalaczyt tres¢ komunikatu okreslajacego ograniczenia w uzytkowaniu wody
w celu niezwlocznego poinformowania uzytkownikow. Awaryjnym zrodtem zaopatrzenia
w wode byta woda konfekcjonowana — brak zbiornikow do transportu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi posiadajacych atesty higieniczne.

W w/w przypadku w krotkim terminie uzyskano poprawe jakosci wody (przedtozono
pozytywne wyniki badan wody wykonane w ramach kontroli wewnetrznej). Nie ustalono
prawdopodobnej przyczyny

W 2020r. w wodzie z pozostatych wodociggow w zadnej z przebadanych probek wody
(dotyczy probek pobranych w ramach nadzoru i w ramach kontroli wewngtrznej) nie
stwierdzono odchylefn od norm sanitarnych.

Stwierdzone w toku biezgcego nadzoru nieprawidlowosci w funkcjonowaniu
wodociggow.

Wodociagy lokalny P.P.H.U. , Agromlecz’ Lipno

W wyniku kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 05.05.2020r. w obiekcie, wodociggu
lokalnego PPHU AGROMLECZ Sp. z o.o0. w Lipnie stwierdzono nastepujace
nieprawidlowosci sanitarno-higieniczne i zdrowotne: Brak przeprowadzonych badan wody
zaplanowanych na miesigc marzec w harmonogramie badan wody na rok 2020 w ramach
kontroli wewnetrznej co narusza art. 12 ust. 1 1 art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu wode i1 zbiorowym odprowadzeniu sciekow (j.t. Dz, U.
z 2019r., poz. 1437 z pozn. zm.), § 7 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z dnia 2017r., poz. 2294).

W zwigzku z powyzszym natozono mandat karny w wysokosci 200 zt oraz obcigzono
kosztami kontroli.

Przedstawiciela firmy pouczono o koniecznosci przestrzegania zapisow w/w rozporzadzenia
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PPIS w Lipnie zaleca zwraca¢ wigkszg uwage na ochron¢ wody przed wtornymi
skazeniami bakteriologicznymi, zwlaszcza w momentach prowadzenia prac naprawczych w
przypadkach awarii lub modernizacji

W roku 2020 stwierdzono duzg liczbe przypadkow zanieczyszczenia
mikrobiologicznego wody w powiecie lipnowskim — 9 (w roku 2016 —2; w roku 2017 —4;
2018 — 12; 2019 - 8) prawdopodobnie spowodowane brakiem rygoru sanitarnego przy
prowadzeniu prac modernizacyjnych, czy awariach. Elementem zwiekszajacym
wykrywalnos¢ przekroczen norm mikrobiologicznych jest fakt ujgcia w badaniach parametrow
grupy A - ogolnej liczby mikroorganizméw w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 h, a takze
wyzsza zglaszalno$¢ awarii 1 wykonywanie badan wody po ich usunieciu.

W zaistnialych sytuacjach nalezy $cisle wspotpracowac z PPIS w Lipnie.

Dostawcy wody uzgodnili z PPIS w Lipnie harmonogramy badania wody z wyzej
wymienionych wodociagow w ramach kontroli wewnetrznej na rok 2020.

Badania zostaly wykonane (monitoring parametrow grupy A rozszerzony o badanie
enterokokow, Fe i Mn, monitoring parametréw grupy B) w ilodci probek zgodnych
z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

Wyniki badan wody pobranej w ramach kontroli wewnetrznej w roku 2021 (oryginaly
badz kopie potwierdzone za zgodno$¢ przez laboratorium) nalezy przesyta¢ niezwtocznie
tj. zgodnie z § 6 lub 7 w/w rozporzadzenia, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w
Lipnie celem uzyskania okresowej oceny wody do spozycia PPIS w Lipnie zaleca zwracad
wieksza uwage na ochrone wody przed wtornymi skazeniami bakteriologicznymi, zwlaszcza
w momentach prowadzenia prac naprawczych w przypadkach awarii lub modernizacji.

PPIS w Lipnie w roku 2020 nie otrzymal zadnego zgloszenia o reakcjach
niepozadanych zwiazanych ze spozvciem wody na terenie Miasta Lipno.
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Do wiadomosci:
I. Przedsi¢biorstwo Uslug Komunalnvch Sp. z 0. o.
Lipno, ul. K. Wyszynskicgo 47
2. Greenyard Frozen Poland Sp. z 0.0.
Zaklad Produkcyjny
ul. Wojska Polskiego 12, 87-600 Lipno

3. .DAWTONA” Sp. zo.0. Lipno
Zaklad Produkcyjny w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12
4. PPHU. AGROMLECZ” Sp.zo.0.

Lipno, ul. 3-go Maja 32
Szpital Lipno Spolka z 0.0
UL Nieszawska 6, 87-600 Lipno
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