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Przedsi?biorstwo Usiug Komunalnych 
w Lipnie Sp. z o.o. 

ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 47 
87 - 600 Lipno 

dot. wodoci^gu publicznego Lipno 

O C E N A O K R E S O W A 
przydatnosci wody do spozycia przez ludzi 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pahstwowej Inspekcji 
Sanitamej (j- t. Dz. U . z 2023 r., poz. 338) w zwi^zku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 
07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod^ i zbiorowym odprowadzaniu sciekow 
(j . t. Dz. U . z 2023 r., poz. 537) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporz^dzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi 

Kod 
probki 

Data 
pobrania Miejsce pobrania probki 

172/23 11.01.2023 r. Woda uzdatniona podawana na siec - woda z kranu na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa 
/A + Enierokoki. mangan, zelazo, jon amonowy/ 

248/23 17.01.2023 r. Woda podawana na siec - woda z kranu na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa 
/mikrobiologia ^/ 

411/23 31.01.2023 r. Woda uzdatniona podawana na siec - woda z kranu na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa 
/mikrobiologia 'V 

417/23 Woda uzdatniona podawana na siec - woda z kranu na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa 
/fizykocheniia ^ ^ tnangan, ^lazo, jon anionow>y 

3/L1/23 07.02.2023 r. Woda podawana do sieci - zawor na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa 
' A ' iLt i ierokoki , inangan, zelazo/ 

4/L1/23 " S5 " 

Siec - woda nieodpuszczona - kran przy uniywalce w WC, parter, Urz^d Gminy, 
Lipno, ul. Mickiewicza 29 oiow, miedzi 

5/LI/23 
Siec - woda odpuszczona - kran przy uinywalce w WC, parter, Urz^d Gminy, 

Lipno, ul. Mickiewicza 29 

569/23 07.02.2023 r. Woda uzdatniona na siec - woda z kranu na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa 
/mikrobiologia 'V 

570/23 " >) " 
Woda ze zbiornika retencyjnego - woda z kranu na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa 

/mikrobiologia "/ 

571/23 ~ 1^ ~ 

Woda uzdatniona po filtrach - woda z kranu na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa 
/mikrobiologia ^/ 

572/23 Studnia 2 A - woda z kranu na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa /mikrobiologia ^/ 

573/23 " 59 " Studnia 1P- woda z kranu przy studni, SUW Lipno, ul. Kolejowa /mikrobiologia ^/ 

574/23 ~ 99 ~ Studnia 2P- woda z kranu przy studni, SUW Lipno, ul. Kolejowa /mikrobiologia 'V 

689/23 16.02.2023 r. Woda z zaworu na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa 
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Kod 
probki 

Data 
pobrania Miejsce pobrania probki 

812/23 21.02.2023 r. Probka wody uzdatnionej - woda wpuszczona na siec- SUW Lipno, ul. Kolejowa 
/jon amonowy. mikrobiologia 'V 

854/23 27.02.2023 r. Probka wody uzdatnionej - woda na siec - SUW Lipno, ul. Kolejowa /mikrobiologia ^1 

994/23 07.03.2023 r. Probka wody uzdatnionej - woda po zbiorniku retencyjnym - SUW Lipno, ul. Kolejowa 
/mikrobiologia ^/ 

995/23 Probka wody uzdatnionej - woda podawana na siec - SUW Lipno, ul. Kolejowa 
/mikrobiologia '̂ / 

1060/23 08.03.2023 r. Woda Z kranu W WC, Urzqd MiaSta Lipno, ul. Dekerta 8 / A +Enterokoki, mangan,ielazo, jon amonowy/ 

1061/23 Woda z kranu nahali SUW Lipno, Plac 1 i.goListopada'''^' 

1062/23 1 Woda z kranu w kuchni, budynek MOPS Lipno, ul. Wloclawska 15 
" " ~ 1/A + Enterokoki. niaiigaii, i:elazo, jon amonowy 

i 

1208/23 15 03 2023 r ^''^^'^^ wody uzdatnionej podawanej na siec - SUW Lipno, ul. Kolejowa 
/mikrobiologia 'V 

1439/23 23 03 2023 r '̂ '" '̂̂ '̂ ^ wody uzdatnionej po filtrach podawanej na siec - SUW Lipno, ul. Kolejowa 
/mikrobiologia"^/ 

1477/23 T O A T or^oT Probka wody uzdatnionej podawanej na siec - SUW Lipno, ul. Kolejowa 
Z o . U j . z U z j r. " / 1 1 • 1 • l i ; /mikrobiologia / 

1670/23 05.04.2023 r. | Woda z kranu wychodzqca na siec - SUW Lipno, ul. Kolejowa /jon amonowy/ 
A - parametiy grupy A 
B - paramctry grupy B 

Na podstawie analizy wynikow badan laboratoiyjnych wody podawanej do sieci, 
pobranej w S U W Lipno, ul. Kolejowa stwierdzono w 2 probkach nieznaczne przekroczenie 
parametru wskaznikowego t. j . - ogolnej liczby bakterii w 22 '^C po 72 h - 120 - 260 jtk, 
CO nie potwierdzilo si? w badaniach kontrolnych. Przekroczenie trwalo w pierwszym przypadku 
7 dni, w drugim przypadku nie potwierdzilo sitj w badaniach kontrolnych wody pobranej w tym 
samym dniu. 

Ponadto, w zwitjzku z przekroczeniem poziomu jonu amonowego w 2 probkach wody 
podawanej do sieci, pobranej w S U W Lipno. ul. Kolejowa - 0,559 - 0,589 mg/1 ± 0,050 nig/1 
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie, na wniosek dostawcy wody decyzj^ 
Nr 29/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku stwierdzil warunkowtj przydatnosc wody do spozycia 
dla ludzi z Wodocijjgu Publicznego Lipno w terminie do dnia 02 kwietnia 2023 roku 
przy zachowaniu dopuszczalnej maksymalnej wartosci poziomu jonu amonowego do 0,70 mg/1 
(norma 0,50 mg/1). 
Przedlozone kontrolne wyniki badan potwierdzily popraw? jakosci wody w tym zakresie 
i PPIS w Lipnie uznal decyzje Nr 29/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku za wykonan^. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, ze w zakresie badanych 
parametrow woda z wodoci^Ru publicznego Lipno odpowiada wymaganiom jakosci wody 
zawartym w § 3 rozporzcjdzenia Ministra Zdrowia dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci 
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U . z 2017r., poz. 2294) ze wzgl^du na skiad 
fizyko - chemiczny i mikrobioiogiczny. 
W zwi^zku z powyzszym: 

Woda jest przydatna do spozycia przez ludzi. 

Wyk. w 1 egz. 
Otrzynuijij: 
1. Adresat ~elektronicznie 
2. a/a N H S - egz. nr 1 < . l ^ 
Do wiadomosci: 
3. Bumiistrz Miasta Lipno - elektronicznie 
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