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W LIPNIE 
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D E C Y Z J A NR 60/2023 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji 
Sanitarnej Q- '• Dz. U. z 2023r.. poz. 338); art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca I960 r. Kodeks 
post^powania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2023r., poz. 775 zpozn. zmianami) w zwi^zkii z art. 5 ust. 
1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym 
odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz. U. z 2023r.. puz. 537): § 3 ust. 1, § 7 pkt 6, § 21 ust. 1 pkt 4 i ust. 7, 
ust. 8 i ust. 9 rozporzjjdzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagan 
dotyczqcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) oraz 
cz?sc C, Tab. 1, Ip. 1 i 2 zal^cznika Nr 1 do tego rozporzadzenia, 

Paristwowy Powiatovvy Inspektor Sanitarny w Lipnie 

po zapoznaniu si(? ze sprawozdaniami z badan wody pobranej 
w dniu 18.05.2023r. (data wplywu 25,05.2023r.) w ramach kontroli wewn^trznej z Wodociqgu 

Lokalnego Szpital Lipno Spoika z o.o., ul. Nieszawska 6 

oraz zebranym w sprawie materiatem dowodowym 

T. stwierdza. is woda z Wodociqgu Lokalnego Szpital Lipno Sp61ka z o.o., ul. Nieszawska 6-
nie nadaje sie do spozycia przez ludzi. 

I I . nakazuje Szpital Lipno Spolka z o.o., z siedzibi; w Lipnie, ul. Nieszawska 6: 

1. Niezwtoczne unieruchoniienie Wodociqgu Lokalnego Szpital Lipno Spolka z o.o., w zakresie 
nie wy}£jczaji|cym jednak mozliwosci ptukania sieci wodoci^gowej oraz mozliwosci korzystania 
z wody do celow sanitarnych (spiukiwania toalet). 

2. Niezwtoczne podj^cie dzialan napravvczych niaj^cych na celu doprowadzenie jakosci wody 
z Wodocij}gu Lokalnego Szpital Lipno Spolka z o.o., do jakosci zgodnej z wymaganiami 
zawartymi w zalijcznikach: nr 1 cz^sc C, Tab. 1, Ip. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie wymagan dotycz^cych jakosci wody przeznaczonej do 
spozycia przez ludzi fZ)z. (7. z 2077,/70Z. 229-/J. 

3. Zapewnic uzytkownikom Wodociqgu Lokalnego Szpital Lipno Spdtka z o.o., wod^ dobrej 
jakosci z innego zrodia zaopatrzenia do czasu uzyskania jakosci wody zgodnej z wymaganiami 
zawartymi w zalqcznikach: cz^sc C, Tab. 1, Ip. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 
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7 grudnia 2017r. w sprawie wymagan dotycz^cych jakosci wody przeznaczonej do spozycia 
przez ludzi (Dz. U. z 2017. poz. 2294). 

4. Poinfomiowac w sposob skuteczny odbiorcow wody o wprowadzonych ograniczeniach 
w korzystaniu z wody. 

5. Przedlozyc i uzgodnic z PPIS w Lipnie plan dzialan naprawczych (zawieraj^cy takze informacje 
o sposobie ustalenia miejsca i przyczyny niezgodnosci) wraz z terminem jego realizacji, 
zaakceptowany przez Burmistrza Miasta Lipno w terminie ostatecznym 3 dni roboczych od dnia 
otrzymania niniejszej decyzji. 

6. Biezqce informowanie PPIS w Lipnie o realizacji dzialan naprawczych. 

Decyzji nadaje si^ rygor natychmiastowej wykonalnosci. 

U Z A S . \ D M E N I E 

W oparciu o art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? 
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (t. j . Dz. U. z 2023 r. poz. 537): „przedsi^biorstwo 
wodociqgowo-kanalizacyjne ma obowiqzek zapewnic zdolnosc po.siadanych wzqdzen wodociqgowych 
i urzqdzen kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilosci i pod odpowiednim 
cisnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania sciekow w sposob ciqgly i niezawodny, a takze 
zapewnic nalezytq jakosc dostarczanej wody i odprowadzanych sciekow ". 

Zgodnie z trescijj § 3 rozporzjjdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) woda jest bezpieczna 
dla zdrowia jezeli spelnia m.in. podstawowe wymagania mikrobiologiczne okreslone m.in. 
w zal^czniku nr 1 cz(?sc C, Tab. I , Ip. 1 i 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 
r. sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, zgodnie z ktorymi najwyzsza 
dopuszczalna liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody wynosi 0 jtk, a norma ogolnej liczby 
mikroorganizmow w 1 ml wody w temp. 220C po 72 - zalecana wartosc do 100 jtk „bez 
nieprawidlowych zmian " w wodzie podawanej do sieci. 

Na podstawie sprawozdan z badah wody pobranej w dniu 18.05.2023r. (data wplywu 
25.05.2023r. ) z Wodociijgu Lokalnego Szpital Lipno Spolka z o.o., w ramach kontroli wewn^trznej, 
z 2 punktow poboru, stwierdzono przekroczenia w 2 punktach: 
• Woda z hydroforni - SUW. woda uzdatniona Wodociqgu Lokalnego Szpital Lipno Spolka z o.o., 

ul. Nieszawska 6; Nr probki W-2896-23 - Escherichia coli 0 jtk - norma 0 jtk; Enterokoki 0 Jtk -
norma 0 jtk; bakterie grupy coli 11 jtk * - norma 0 jtk; ogolna liczba mikroorganizmow w 1 ml wody 
w temp. 22°C po 72 > 300 jtk - zalecana wartosc do 100 jtk „bez nieprawidlowych zmian"; 

• siec - kran przy kotle. kuchnia szpitalna, Wodociqg Lokalny Szpital Lipno Sp6lka z o.o., 
ul. Nieszawska 6; Nr probki W-2896-23 - Escherichia coli 0 jtk - norma 0 jtk; Enterokoki 0 jtk -
norma 0 jtk; bakterie grupy coli 11 jtk * - norma 0 jtk; ogolna liczba mikroorganizmow w 1 ml wody 
w temp. 22^C po 72 > 300 jtk - zalecana wartosc do 200 jtk ,.bez nieprawidlowych zmian"; 

'jtk - jcdnostki twor/acc kolonie, 

W zwiijzku z tym, jakosc wody w Wodociiigu Lokalnego Szpital Lipno Sp6tka z o.o., nie 
odpowiada wymaganiom okreslonym w zatqczniku: nr 1 czt?sc C, Tab. 1. Ip. 1 i 2 rozporzadzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie wymagan dotyczqcych jakosci wody 
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294). 

Obecnosc bakterii grupy coli swiadczy o zanieczyszczeniu wody z zewn^trz. Ich obecnos6 
w wodzie podawanej do sieci moze wskazywac na nieprawidlowosci w uzdatnianiu wody ujmowanej, 
natomiast obecnosc bakterii grupy coli w systemic dystrybucji moze wynikac m.in. z awarii lub 
modernizacji sieci wodociijgowej, nieprawidtowego czyszczenia i dezynfekcji po naprawie, czy przy 
wystqpieniu przeptywow wstecznych. 
Przewazajqcq czfjsc „og61nej liczby mikroorganizmow w 22''C po 72h" stanowi^ wlasciwe bakterie wodne 
oraz nieliczne glebowe, w zasadzie nieszkodliwe dla czlowieka. 
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Stwierdzenie licznej obecnosci tych mikroorganizmow w wodzie sugeruje wtorne 
zanieczyszczenie lub nadmiernq zawartosc siibstancji odzywczych w wodzie oraz moze swiadczyc 
0 istnieniu warunkow do mozliwosci rozwoju mikroorganizmow chorobotworczych w wodzie do spozycia. 

W oparciu o § 21 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. 
w sprawie wymagan dotyczjjcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 20J7, 
poz. 2294): „wlasciwy paristwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o ktorym mowa 
w § 10 ust. 1, w tym sprawozdan z wlasnych badan jakosci wody, sprawozdan przekazywanych przez 
podmioty, o ktorych mowa w § 6-8, z wykonania badan jakosci wody realizowanych wedlug 
ustalonego dla tych podmiotow harmonogramu oraz sprawozdan przekazywanych przez podmioty 
wykonujqce badania jakosci wody w laboratoriach, a ktorych mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, 
wykonanych w punkcie zgodnosci stwierdza: brak przydatnosci wody do spozycia - w przypadku 
przekroczenia parametrow mikrohiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do uzycia, 
a jej jakosc zagraza zdrowiu konsumentow - z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny 
hezpieczeiistwa zdrowotnego konsumentow, czy woda moze hyc wykorzystywana do innych celow niz 
do spozycia przez ludzi". 

Korzystanie z wody o niewlasciwej jakosci mikrobiologicznej moze stanowi^ zagrozenie 
dla zdrowia jej uzytkownikow wobec czego: 

woda z Wodociqgu Lokalnego Szpital Lipno Spolka z o.o., 
nie nadaje sie do spozycia przez ludzi. 

W oparciu o art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? 
1 zbiorowym odprowadzaniu sciekow (t. j . Dz. U. z 2023 r. poz. 537): „nadz6r nad jakosciq wody 
przeznaczonej do spozycia przez ludzi sprawujq organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach 
okre.slonych w przepisach o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ". 
Zgodnie natomiast z tresci^ art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji 
Sanitarnej (t. j . Dz. U. z 2023r., poz. 338): „jezeli naruszenie wymagan [higienicznych lub 
zdrowotnych] spowodowalo hezposrednie zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, panstwowy inspektor 
sanitarny nakazuje unieruchomienie zakladu pracy tub jego cz^sci (stanowiska pracy, maszyny lub 
innego urzqdzenia), zamkni^cie ohiektu uzytecznosci puhlicznej, wylqczenie z eksploatacji srodka 
transportii, wycofauie : obrotu srodka spozywczego. materialu i wyrohu przeznaczonego do kontaktu 
z zywrnxiciq, prodtiktu kosmelycznego lub innego wyrohu mogqcego mice wplyw na zdrowie ludzi albo 
podj^cie luh zaprzestanie innych dzialan; decyzje w tych sprawach podlegajq natychmiastowemu 
wykonaniu". I f« I 

Wodociqg Lokalny Szpital Lipno Spolka z o.o.,'zaopatruje budynek Szpitala (okolo 386 lozek) 
i Przychodni Specjalistycznych w Lipnie, ul. Nieszawska 6. Srednia produkcja wody za rok 2022 wynosila 
60,0 mVdob?. 

Zgodnie z pismem Szpital Lipno Spolka z o.o. poinformowano o podl̂ jczeniu Szpitala w dniu 
23.05.2023r. do wodociqgu publicznego Lipno i podj(?ciu dzialan naprawczych. Jednak zarzf̂ dzajejcy 
wodoci^giem publicznym w Lipnie w rozmowie telefonicznej, co zostalo potwierdzone pisemnie (mail, 
25.05.2023r.; godz. 11.45) poinformowat, ze do tej pory Szpital Lipno, Spolka z o.o. nie wystqpit 
z wnioskiem o mozliwosc korzystania z wody z wodociqgu publicznego Lipno. 

PPIS w Lipnie zaiqcza tresc komunikatu Nr 1 z dnia 25.05.2023r., kt6ry nalezy niezwlocznie 
przekazac uzytkownikom w/w wodociqgu, ktorych dotyczy zakaz uzytkowania. 

Ponadto zgodnie z § 21 ust. 9 w zwijjzku z § 7 pkt 6 rozporzfjdzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 20l7r. w sprawie wymagan dotycz^cych jakosci wody przeznaczonej do spozycia 
przez ludzi {Dz. U. z 2017, poz. 2294) nalezy przedlozyc i uzgodnic z PPIS w Lipnie plan dzialan 
naprawczych (zawieraji^cy takze informacje o sposobie ustalenia miejsca i przyczyny niezgodnosci 
wraz z terminami ich realizacji, zaakceptowany przez Burmistrza Miasta Lipno w terminie ostatecznym 
3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszej decyzji. 

W momencie potwierdzenia wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego zostanie 
przekazana stosowna informacja 
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Zgodnie z art. 10 § 2 Kpa odstqpiono od zasady umozliwienia stronie wypowiedzenia siq co do 
zebranych dowodow i materialow oraz zglaszania zqdan przed wydaniem decyzji w sprawie 
nieprawidlowej jakosci mikrobiologicznej wody poniewaz zaiatwienie sprawy wymagaio 
natychmiastowego ograniczenia w uzytkowaniu wody ze wzgl̂ du na niebezpieczeiistwo dla zycia 
i zdrowia ludzkiego 

Ze wzgl̂ du na ochron^ zdrowia i zycia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 Kpa niniejszej 
decyzji nadaje sî ' rygor natychniiastowej wykonalnosci. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji sliizy stronie /stronom/ odwotanie do Panstwowego Wojewodzkiego 
Inspektora Sanitamego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4. 
Odwotanie wnosi si^ za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Lipnie 
w terminie 14 dni od dnia dor^czenia decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si? prawa do wniesienia 
odwoiania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj?. Z dniem dor^czenia organowi 
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si? prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq 
ze stron post?powania decyzja staje si? ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega 
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do wojewodzkiego sqdu 
administracyjnego. 

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia 
odwolania. 

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisow post?powania, a koniecznym 
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygni?cie, na zgodny wniosek wszystkich 
stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza post?powanie wyjasniaj^ce w zakresie 
niezb?dnym do rozstrzygni?cia sprawy. . • 

Organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniaj^ce takte wowczas, gdy jedna 
ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy post?powania 
wyjasniaj^cego w zakresie niezb?dnym do rozstrzygni?cia sprawy, a pozostale strony wyrazily 
na to zgod? w terminie 14 dni od dnia dor?czenia zaswiadczenia o wniesieniu odwolania, 
zawierajijcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy post?powania wyjasniajqcego 
w zakresie niezb?dnym do rozstrzygni?cia sprawy. 

Wykonano w 3 epz 

Otrgymujq: 
1. Szpital Lipno Spolka z 0 .0. 

Ul. Nieszawska 6, 87 - 600 Lipno - elektronicznie 

Slrona 
1. Burmi.strz Miasta Lipna - clektronic/nic 
2. Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. ul. Kujawska 4- elektronicznie 
3. Powiatowc Centrum Zarz^dzania Kryzysowego w l.ipnie - elektronicznie 
4. A/a X 4 (NHS. N E P . N H Z ) - egz. Nr 1. 2, 3 
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PANSTWOWY 
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 

W LIPNIE 

Komunikat Nr 1 
PPIS w Lipnie z dnia 25.05.2023 r. 

dotyczqcy zalecen w przypadku wykrycia bakterii grupy coli >10 jtk/NPL w 100 ml 
oraz wzrostu og6lnej liczby mikroorganizmow (> 300 jtk /ml) 

w wodzie z 
Wodociqgu Lokalnego Szpitala Lipno, Sp. z o. o., uL Nieszawska 6 

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje. ze w badaniach jakosci wody 
z Wodociagu Lokalnego Szpitala I.ipno, Sp. z o. o.. ul. Nieszawska 6 w powiecie lipnowskim 
stwierdzono obecnosc bakterii grupy coli oraz podwvzszona warto.sc parametru ogolna liczba 
mikroorganizmow w 22"C. 

Woda nieprzydatna do spozycia. 

Trwajij prace majace na celu przywrocenie jakosci wody spetniajacej wymagania zalecane 
rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20l7r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej 
do spozycia przez ludzi (Dz. U . z 2017, poz. 2294). 

Zalecenie obowiazuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. 

Uwaga: Woda moze bye uzywana wylacznie do prac porzadkow\'ch (np. mycia podlog) 

i splukiwania toalet. 

P A N S T W O W Y P O W I A T O W Y 
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