PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE

Znak sprawy: NHS.9020.1.4.02.4.2022
Ldz: 475 Lipno, dnia 25.08.2022 .
Egz. nr 1.

~DAWTONA?” Sp. z 0.0. Zaklad Produkcji w Lipnie
ul. Wojska Polskiego 12.
87-600 Lipno

Dotyczy: wodociggu lokalnego ,DAWTONA” Sp. z o.0. Z.P. w Lipnie

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, ze na podstawie karty zglaszania prébek
wody kwestionowanych Sekcji Badan Fizykochemicznych Oddziatu Laboratoryjnego PSSE we Wioctawku
7 dnia 24.08.2022r. stwierdzono przekroczenia norm fizyko-chemicznych w badanych prébkach wody nr 76/L1/22,
77/L1/22 i nr 78/LI/22 pobranych w dniu 23.08.2022r. w ramach nadzoru sanitarnego z Wodociagu lokalnego
DAWTONA Sp. z 0.0. Zakfad Produkeji w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12:

e Prébka nr 76 /LI/22 — Woda podawana do sieci — Kran na hali SUW — DAWTONA Sp. z o.0. Zaktad
Produkeyjny w Lipnie — poziom metnosei 2,0 + 0,2 NTU (norma 1,0 NTU); poziom zelaza 310 = 59 ug/l
(norma 200 pg /1);

e Prébka nr 77 /LI22 — Sie¢ — Punkt czerpalny — hala pasteryzacji - DAWTONA Sp. z o.0. Zaktad
Produkeyjny w Lipnie — poziom metnoéei 1,9 + 0,2 NTU (norma 1.0 NTU); poziom zelaza 250 + 47 pg/l
(norma 200 pg /1);

e Prébka nr 78 /LI/22 — Sieé — Punkt czerpalny kociolek — hala ogérkowa - DAWTONA Sp. z 0.0. Zakiad
Produkcyjny w Lipnie — poziom metnosei 1,8 + 0,2 NTU (norma 1,0 NTU); poziom zelaza 320 + 61 pg/l
(norma 200 pg /D).

Wyzej wymienione wartosci parametrow sg niezgodne z zatgeznikiem Nr 1 lit. C, Tab2, Lp. 6 i 15,
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudmia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W zwigzku z powyzszym nalezy przedlozy¢ zakres planowanych dzialan naprawczych
wraz z harmonogramem ich realizacji oraz wyniki badan kontrolnych parametréow kwestionowanych
zwiazanych z procesem uzdatniania w zakresie poziomu metnosci i zelaza z w/w punktéw wykonane

w ramach kontroli wewnetrznej w_terminie do dnia 13 wrzesnia 2022r.

Zgodnie z § 3 ust. 3 podmioty podejmuja wszelkie dziatania, aby woda spelniata wymagania dla
parametréw wskaznikowych okreslonych w czesei C zalgeznika nr 1 w/w rozporzadzania. W przypadku dalszego
utrzymywania si¢ ponadnormatywnego poziomu metnosci i zelaza zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 w/w rozporzadzenia
woda w w/w wodociagu nie bedzie mogta by¢ uznana za przydatng do spozycia, poniewaz za taka uzna¢ mozna
wylacznie wode spelniajgca okreslone w zalgezniku nr 1 do w/w rozporzadzenia, w tym w jego treéei Nr 1 hit. C,
Tab.2, Lp. 6 i 15 dotyczacej poziomu metnosci i zelaza i zostanie wszezgte z urzedu postgpowanie w sprawie

doprowadzenia jakosci wody do aktualnie obowigzujacych norm sanitarnych.
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