
PANSTWOWY 
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 

W LIPNIE 
Znak sprawy: NHS. 9020.1.4.05.1.2023 Lipno, dnia spraw 

O 3 . L I P 2023 

L.dz. r-M^U.... Egz. nr 1 

P.P.H.U. „AGROMLECZ" Sp. z o.o. 
ul. 3-go Maja 32, 87-600 Lipno 

O C E N A O K R E S O W A 
przydatnosci wody do spozycia przez ludzi 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekcji 
Sanitamej ( j . t. Dz. U . z 2023r., poz. 338) w zwi^jzku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 
2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wod^ i zbiorowym odprowadzaniu sciekow ( j . t. Dz. U . 
z 2023r.,poz. 537) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U . z 2017r., 
poz. 2294) w oparciu o nw. analizy wody: 

Kod probki Data 
pobrania Miejsce pobrania probki 

1380/23 22.03.2023r. Woda z kranu w hydrofomi - Hydrofomia, kran nr 5. ''̂  " ^ ^ a n . Emerokoki) 

2027/23 07.06.2023r. Woda z kranu nr 5 za urz^dzeniami uzdatniania - Hydrofomia. pestycydow) 

A paranielry grupy A 
B - parametry grupy B 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie na podstawie analizy wynik6w badan 
probki Nr 1380/23 pobranej dnia 22.03.2023r. - Woda z kranu w hydrofomi, kran nr 5, stvvierdzono, ze 
poziom zelaza 1090 |.tg/l ± 110 |j,g/l (nomia 200 \xg / I ) , barwa 76 mg PT/1 poziom „Nieakceptowalny" 
(norma „Akceptowalna przez konsumentow" -- pozjjdana wartosc 15 mg PT/1). W zwi^zku 
z przekroczeniami PPIS w Lipnie Decyzj^ Nr 58/2023 z dnia 23.05.2023r. stwierdzil warunkow^ 
przydatnosc wody do spozycia dia ludzi z Wodociqgu Lokalnego PPHU AGROMLECZ Sp. z o.o. Lipno 
w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku przy zachowaniu dopuszczalnej maksymalnej wartosci poziomu 
zelaza do 1100,0 fig/1 (norma 200,0 ng/1), barwy 76 mg/1 Pt (nomia „Akceptowalna przez konsumentow" 
poz^dana wartosc 15 mg PT/1). W dniu 30.06.2023r. przedlozono wyniki badah wody po dzialaniach 
naprawczych - probka Nr 2027/23 pobrana w dniu 07.06.2023r., ktore potwierdzily popraw^ jakosci wody 
w wyzej wymienionym zakresie. W zwi^zku z powyzszym PPIS w Lipnie uznal przedmiotow^ decyzje 
za wykonan^. 

PPIS w Lipnie stwierdza, ze w zakresie badanych parametrow woda w Wodoci^gu lokalnego 
PPHU „AGROMLECZ" Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 32, 87-600 Lipno odpowiada wymaganiom jakosci 
wody zawartym w § 3 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci 
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze wzgl^du na sldad fizyko -
chemiczny i mikrobiologiczny. 

W zwiijzku 2 powyzszym: Woda jest przvdatna do spozycia przez ludzi. 

Wyk. w 2 egz. 
O t r z v m u i a : 
Q/' Adresat - egz. nr I 
2. a/a - egz. nr 2 
Do wiadomosci; 
1. PWIS w Bydgoszczy 
2. Bunnistrz Miasta \ Lipnie - elektronicznie 
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie - elektronicznie 
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