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Szpital Lipno Sp. z o. o 
87 - 600 Lipno 

ul. Nieszawska 6 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, ze w dniu 03.07.2023r. wplyn^ly 
sprawozdania z badan wody cieplej pobranej w dniu 20.06.2023r. na obecnosc Legionella sp. 
z sieci wewn^trznej budynku Szpitaia Lipno Sp. z o. o., Lipno, ul. Nieszawska 6. 
Badania przeprowadzono zgodnie z decyzj^ PPIS w Lipnie Nr 63/2023 z dnia 30.05.2023r. 
oraz zgodnie z zalijcznikiem 5 do rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie 
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po 4 tygodniach 
po przeprowadzonych dziaianiach naprawczych ze wzgl^du na stwierdzenie sredniego skazenia wody 
cieplej przez pateczki Legionella sp. (270 - 600 jtk). 
Na podstawie nizej vvymienionych spravvozdari z badari przeprowadzonych przez Laboratoriunr 
Badawcze ANCHEM Piotr Baskiewicz, ul. Korczaka 2, 87-300 Brodnica, stwierdzono: 

• Spravvozdanie z badari nr 4477/2023, probka nr W-3735-23 - wypb/w ze zbiomika cieptej wody 
(w^zel piwnica) ~ liczba Legionella sp. w 100 ml wody - 0 jtk', (temperatura wody 64,5 °C); 

• Sprawozdanie z badari nr 4478/2023, probka nr W-3736-23 miejsce powrotu wody 
do podgrzewacza (w^zel piwnica) - liczba Legionella sp. w 100 ml wody - 800 jtk (temperatura 
wody 56,8 "C); 

• Sprawozdanie z badari nr 4479/2023, probka nr W-3737-23 - kran nad umywalk^, lazienka 
dla pacjentow, ZOL 1 - liczba Legionella sp. w 100 ml wody - 0 jtk, (temperatura wody 63,2 °C); 

• Sprawozdanie z badari nr 4480/2023, probka nr W-3738-23 - siuchawka prysznica w kabinie, 
lazienka, sala nr 2, Oddziat Wewn^trzny - liczba Legionella sp. w 100 ml wody - 0 jtk, 
(temperatura wody 64,3 "C); 

• Sprawozdanie z badari nr 4481/2023, probka nr W-3739-23 - stuchawka prysznicowa przy wannie, 
lazienka pacjentow. Oddzial Chirurgiczny - liczba Legionella sp. w 100 ml wody - 0 jtk, 
(temperatura wody 61,6 °C); 

• Spravvozdanie z badari nr 4482/2023, probka nr W-3740-23 - kran nad umywalkq, lazienka 
dla pacjenlcSw. Oddziat neuroiogiczny - liczba Legionella sp. w 100 ml wody - 0 jtk, (temperatura 
wody 63,4 "C): 

Zgodnie z zal^cznikiem Nr 5 lit. A rozporzi|dzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. 
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) 
liczba Legionella sp. w 100 ml cieptej wody nie powinna bye wi^ksza niz 100 jtk. 
W jednym punkcie poboru - miejsce powrotu wody do podgrzewacza (w?zel piwnica) nadal 
stwierdzono srednie skazenie wody cieplej przez paleczki Legionella sp - 800 jtk. 

Ponadto zgodnie z § 120 ust.2 rozporzijdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (j . t. Dz. U. 
z 2022r., poz. 1225) „instalacja cieptej wody powinna zapewniac uzyskanie w punktach czerpalnych 
temperatury wody nie nizszei niz 55 "C i nie wyzszej niz 60 °C". 
Stwierdzona temperatura wody w punktach poboru 61,6 - 64,5 - zawyzona, na powrocie 56,8 °C co 
moze miec wplyw na uzyskiwane wyniki badari. e i e k t r o n i c z n y s . , r y f i kow . n y 
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W zwi^zku z powyzszym nalezy podj^c niezwtoczne dzialania maj^ce na celu zapewnienie 
wlasciwej temperatury wody w punktach czerpalnych oraz powtorzyc badania po 1 tygodniu od 
dziatan zgodnie z za^cznikiem Nr 5 lit. B wyzej wymienionego rozporz^dzenia. 
Sprawozdania z badari nalezy przedlozyc PPIS w Lipnie niezwtocznie po otrzymaniu ich 
z laboratorium. 

Wykonano w 2 egz 

Otrzymui^: 
1. Szpital Lipno Spotka z o.o. 

Ul . Nieszawska 6, 87 - 600 Lipno - elektronicznie 
2. Burmistrz Miasta Lipna - elektronicznie 
3. Paristwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4- elektronicznie 
4. Powtatowe Centrum Zarz^dzania Kryzysowego w Lipnie - elektronicznie 
5. A / a x 2 ( N H S , N E P ) - e g z . Nr 1,2 
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