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Panstwovvy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, ze 19 lipca 2023 r. wplyn^lo 
sprawozdanie z badan wody cieplej pobranej 07 lipca 2023 r. na obecnosc Legionella sp. z sieci wewn^trznej 
budynku Szpilala Lipno Sp. z o. o., Lipno, ul. Nieszawska 6, wykonanych zgodnie z decyzj^ Panstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Lipnie z dnia 30 maja 2023 r. Nr 63/2023 i wyst^pieniem 
z dnia 4 lipca 2023 r. znak pisma: NHS.9020.3.1.1.01.5.2023 L.dz. 2859. 
Na podstawie nizej wymienionych sprawozdah z badah przeprowadzonvch przez Laboratorium Badawcze 
ANCHEM Piotr Baskiewicz. ul. Korczaka 2, 87-300 Brodnica, stwierdzono: 
• Sprawozdanie z badah nr 5026/2023, probka nr W-4248-23 - wyplyvv ze zbiornika cieplej wody 

(wt̂ ^zel piwnica) - liczba Legionella sp. vv 100 ml wody - 69 jtk*, (temperatura wody 58,7 °C); 
• Sprawozdanie z badah nr 5027/2023, probka nr W-4249-23 - miejsce powrotu wody do podgrzewacza 

(w^zel piwnica) - liczba Legionella sp. w 100 ml wody - 16 jtk (temperatura wody 56,4 °C); 
• Sprawozdanie z badah nr 5028/2023, probka nr W-4250-23 - kran nad umywalk^, lazienka 

dla pacjentow, ZOL - liczba Legionella sp. w 100 ml wody - 34 jtk, (temperatura wody 57,3 "C); 
• Sprawozdanie z badah nr 5029/2023, probka nr W-4251-23 sluchawka prysznica w kabinie, 

lazienka, sala nr 2, Oddzial Wevvn(?trzny - liczba Legionella sp. w 100 ml wody - 32 jtk, 
(temperatura wody 57,2 "C'). 

• Sprawozdanie z badah nr 5030/2023, probka nr W-4252-23 - sluchawka prysznicowa przy waanie, 
lazienka pacjentow, Oddzial Chirurgiczny liczba Legionella sp. w 100 ml wody - 37 jtk, 
(temperatura wody 58,0 °C). 

• Sprawozdanie z badah nr 5031/2023, probka nr W-4253-23 - kran nad umywalk^, lazienka pacjentow, 
Oddzial Neurologiczny - liczba Legionella sp. w 100 ml wody - 43 jtk, (temperatura wody 56,2 "C). 

*jtk jcdnoslki twor/ace kolonii: 
Zgodnie z zaltjcznikiem Nr 5 lil. A rozporzijdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r, 

w sprawie jako.sci wody przeznaczoncj do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) liczba 
Legionella sp. w 100 ml cieplej wody nie powinna bye wiĉ k̂sza niz 100 jtk. 
Maj^c na uwadze § 3 wyzej wymienionego rozporz^dzenia woda ciepla w przedmiotowym obiekcie 
jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego i nie stwarza zagrozenia epidemicznego. 

Zgodnie z decyzj§ Nr 63/2023 z dnia 30 maja 2023 r. Szpitai Lipno Sp. z o.o. wykonal badania wody 
pobranej w dniach 20 czerwca 2023 r. (po dzialaniach naprawczych, po 4 tygodniach) i 07 lipca 2023 r. 
(po ponownych dzialaniach naprawczych z uwagi na stwierdzone przekroczenie srednie w jednym punkcie 
poboru), 

W zwiazku z powyzszym nalezy przeprowadzic kolejne badanie wody cieplej po uplywie 1 roku 
od dnia poboru wyzej wymienionych probek tj. w lipcu 2024 r., co nalezy uwzgl^dnic jako badanie 
dodatkowe w harmonogramie badah na rok 2024 r., zgodnie z zal^cznikiem Nr 5 lit. B Lp. 2 rozporz^dzenia, 
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi 
(Dz. U. z2017r., poz. 2294). 
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