
P A N S T W O W Y 
P O W I A T O W Y I N S P E K T O R S A N I T A R N Y 

W L I P N I E 

Znak spravvy: NHS.9020.1.4.06.2.2023 
L.dz 3503 

Lipno, dnia 24.08.2023r. 
Egz. nr 

DrxYZJA NR 84/2023 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej 
Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2023r.. poz. 338); art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeks post^powania administracyjnego fj. t. Dz. U. z 2023r.. poz. 775 z pozn. zmianami.) 
w zwifjzku z art. 5 ust. 1 i 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 200Ir . o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wod? i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 537); § 3 ust. 3 pkt 1, § 7 pkt 
3 i pkt 6, § 21 ust.l pkt 3; ust. 4, ust. 6 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20!7r. w 
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) 
oraz cz(?sc C Tab. 1 ip. 2 zalacznika nr 1 do tcgo rozporzadzenia 

po zapoznaniu sic; ze sprawozdaniami z badan wody pobranej 
vv diiiu 2 1.08.2U2.ir. (data vvptywu 24.()8,2023r.) w ramach kontroli wevvn^trznej z Wodocii}gu 

Lokalnego Szpital Lipno Spolka z o.o., ul. Nieszawska 6 

oraz zebranym vv sprawie materialem dowodowym 
stvvierdza, ze woda z Wodoci^gu Lokalnego Szpital Lipno Sp6lka z o.o., ul. Nieszawska 6 

jest warunkowo przydatna do spozycia przez ludzi 
po uprzednim jej przegotowaniu przez minimum 2 minuty 
(bez tzwaltovvneao schladzania pozostawic do ostudzenia) 

oraz nakazujc: 

1. Doprovvadzic jakosc wody w VVodociijgu Lokalnyni Szpital Lipno Spolka z o.o., ul. Nieszawska 6 
pod wzgl^deni mikrobiologicznym do Jakosci zgodnej z wymaganianii zawartymi w zat^czniku: 
nr 1 czi^sc C Tab. 1 Ip. 2 rozporzadzenia .Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie 
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. IJ. z 2017, poz. 2294) w terminie 
do dnia 15 wrzcsnia 2023r., 

2. Niezvvloczne podj»,"cic dzialah naprawczych maji|cych na celu doprowadzenie jakosci wody 
z Wodocii{gu Lokalnego Szpital Lipno Spolka z o.o., ul. Nieszawska 6 do jakosci zgodnej 
z wymaganiami zawartymi w zat<)czniku: nr 1 cz^'sc C Tab. 1 Ip. 2 rozporz2}dzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez 
ludzi (Dz. I) , z 2017, poz. 2294). 

3. Niezwlocznie poinformovvac w sposob skuteczny odbiorcow wody o wprowadzonych 
ograniczeniach w korzystaniu z wody. 

4. Przedlozyc i uzgodnic z PPIS w Lipnie plan dzialan naprawczych (zawieraj^cy takze 
inforniacje o sposobie ustalenia miejsca i przvczyiiy nie;«godnosci) wraz z terminem jego 
realizacji, w terminie ostatecznym 3 dni roboczych od dnia otrzymania ninicjszej decyzji. 

5. Biezijce informowanie P P I S w Lipnie o planowanych i podejmowanych dziataniach 
naprawczych. 

Pan.stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 

Szpital Lipno Spolka z o.o., z siedzib^ w Lipnie, ul. Nieszawska 6: 

Decyzji nadaje si^ rygor natychmiastowej wykonalnosci 

Podpis e l ekuon i t zny zwer/fikov/any 

w dniu 
P A N S T W O W Y POWIATOWY 

I N S P E K T O R SANITARNY W LIPNIE 
ul, Kosciuszki 18/20, 87-600 Lipno 

sekretariat,psse,lipno@sanepid,gov,pl; www,gov,pl/web/psse-lipno 

7"=^- weryfikacji 
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U Z A S A D N l E N i E 

W oparciu o art. 5 ust. 1 ustawy /. dnia 7 c/erwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod^ 
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (t. j . Dz. U. z 2023r., poz. 537): „przedsi^biorstwo 
\voclociq}i(mo-kanalizacyjne ma ohowiqzek zcipewnic zdolno.sc posiadanych urzqdzen wodocicfgowych 
i urzqdzen kiinalizucvjnych do recilizucji doslaw wody w wymagunej ilosci i pod odpowiednim 
ci.snienieiii oniz doMcn\ i odprowudziinia sciekow w .spo.soh ciqgly i niezawodny, a lakze 
zapewiiic luilezvlu jcikosc Josuircziinej woilv i odprowudzaiiych sciekow ". 

i 'ouyzsza nornui prawna /iiaji-luie takze zastosowanic do zar/i)dc6\w lokalnych 
w bud\nkach u/ytcc/.iiosci publiczncj. .Szpitsil Lipno Spolka z o.o., z siedzib^ w Lipnie, 
ul. Nieszawska 6 ma zatem obowiazek zapewnic uzytkowiiikom nalezyt^ jakosc dostarczanej wody z 
Wodocicjgu Lokalnego Szpital Lipno Spolka z o.o., ul. Nieszawska 6. 

Zgodnie z trescia § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) woda jest bezpieczna 
dia zdrowia jezeli jest wolna od inikroorganizmow chorobotworczych i pasozytow w liczbie 
stanowiacej potencjainc zagrozenie dla zdrowia ludzkiego. wszelkich substancji w st(?zeniach 
stano\vit)cycli potcncjalne zagrozenie dia zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych 
wlasciwosci korozyjnych oraz spetnia m.in. podstawowe wymagania mikrobiologiczne okreslone 
v\u nr 1 czc^sc C tabcia nr 1 Ip. 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017r. w sprawie Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, zgodnie z ktorymi 
ogolna liczba mikroorganiznuns \ ml wody w temp. 22"C' po 72 wynosi do 100 jtk (w wodzie 
wprowadzanej do sicci) i do 200 Jtk (v\c konsumenta) ..hez niepniwidlowych zinian". 

Na podstawie sprawozdati / badaii \\od> pobranej vv dniu 21.08.2023 r. z ^Vodoci^gu Lokalnego 
Szpital Lipno Spolka z o.o., ul. Nieszawska 6 \ ramach kontroli vvewn«?trznej, stwierdzono 
pr/ckroe/ciiia mikrobiologiczne vv 2 statych punktach poboru: 
• Woda z hydrolbrni ;:: SUW. woda uzdatniona Wodociijgu Lokalnego Szpital Lipno 

Spolka z o.o.(poinpa nr 1), ul. Nieszawska 6; Nr probki W-5470-23 - Escherichia coli 0 jtk -
norma 0 jtk; Enlerokoki 0 jtk - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk * - nonna 0 jtk; ogolna liczba 
mikroorganizmow w 1 ml wody w temp. 22"C po 72 > 300 jtk - zaiecana wartosc do 100 jtk „bez 
nieprawidtowych zmian"; m^tnosc 0.4 N T U - zaiecana wartosc 1,0 N T U , .st^zenie chloru wolnego -
0.05mg/1 - nomia 0.3 mg/l: 

• siec„_-: kran przy kotle nr 2. kuchnia szpitalna. Wodociijg Lokalny Szpital Lipno Spolka z o.o., 
111. Nieszawska 6; Nr probki W-5471-23 - Escherichia coli 0 jtk - norma 0 jtk; Enlerokoki 0 jtk -
norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk * - norma 0 jtk; ogolna liczba mikroorganizmow w 1 ml wody 
vv temp. 22"C po 72 232 jtk [niepcwnosc 183;294J - zaiecana wartosc do 200 jtk „bez 
nieprawidlovvych zmian"; mt;tnosc 0,4 N ' l l J - zaiecana wartosc 1,0 N T U , .st(^zenie chloru wolnego -
0.05mg/i - norma 0.3 mg/l 

" i l k j c d i u i s l k i l \ v o r / ; i c v kc i lo i i l c . 

W zwicjzku ze siv\m przckroc/enicm wskaz.nika mikrobiologicznego jakosc wody 
vv Wodoci^gu Lokalnym Szpital Lipno Spolka z o.o., ul. Nieszawska 6nie odpowiada wymaganiom 
okreslonym \u nr I cz^sc Tab. 1 Ip. 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 
grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, 
poz. 2294) z jednoczesnym wykluczenieni paranietru Escherichia coli i Enterokokow. 

Przewazajqca czt̂ ŝc ..ogolnej liczhy mikroorganizmow w 22"C po 72h" stanowiq wlasciwe 
bakterie wodne oraz nieliczne glebowe, w za.sadzie nieszkodliwe dla czJowieka. 
Stwierdzenie licznej obecnosci tych mikroorganizmow w wodzie sugeruje wtome zanieczyszczenie 
lub nadmiermj zawartosc substancji odzywczych w wodzie oraz moze swiadczyc o istnieniu 
vvarunkou do moziivvosci rozwoju mikroorganizmow chorobotworczych w wodzie do spozycia. 

W oparciu o § 21 ust. I pkt 3 rozporzcjdzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. 
\ sprawie w^magan doiyczijcych Jako.sci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2017, poz. 2294): ..wlaiciwy panstM'owy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, 
o klorytn mowa w C> 10 itsl. I. w lym spruwozdan z wla.snych hadan jakosci wody. sprawozdan 
przekuzvwanych przez podinioty. o ktorych mowa w § 6-H. z wykonania hadan jakosci wody 
rciilizotxiinycli wcdliiii ii.sudoiwgo dla lych podmiolow harmonogramu oraz sprawozdan 
przekazwvauwli przez poiliuioty wvkoniijuce hadania jakosci wody \v lahoratoriach, o ktorych mowa 
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w art. 12 ust. 4 ustawy. wykonanych w punkcie zgodnosci stwierdza: warunkowq przydatnosc wody 
do .spozycia w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej probce wody wskaznikowych 
pcirametrdw mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartosci 
parameiiycznej < lOjik (NFL)/ 100 ml dla parumetrn grupy coli, badaii jako.sci wody wyklucza/qcych 
obecnosc w badanej probce parametru Escherichia coli i enlerokoki oraz uznania stwierdzonej 
niezgodnosci za nieistotnq, niestwarzajqcq zagrozenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podj^ciu 
odpowiednich dzialan naprawczych ". 

W z w i ^ k i i z powyzszym PPIS w Lipnie, majc|c na uwadze Wytyczne Gtownego Inspektoratu 
Sanitarnegt) z 2018 r. ..Ogolna liczba mikroorganizmow w 22"C w wodzie przeznaczonej do spozycia 
przez ludzi. Znaczenie i zagrozenia dla hezpieczehslwa zdrowotnego. Posti^powanie w przypadku 
podwyzszonych wario.sci siczeii" \sprovvad/il ogranic/cnia w korzystaniu z vvod\a uzytkownikow 
calego uodocic-^gu (tj. woda przcziiaczona do spozycia jest warunkowo przydatna do spozycia 
przez ludzi po uprzednim jej przegotowaniu przez minimum 2 minuty - bez gwaltownego 
schladzania pozostawic do ostudzenia) oraz naiozyi obowiijzek powiadomienia o wprowadzonych 
ograniczeniach, sprawdzenia szczelnosci instalacji wodoci^gowej i wyeliminowania ewentualnego 
zrodto zanieczyszczenia, aby moc zapewnic dost(?p do bezpiecznej wody w sposob ci^gty i rutynowy 
oraz potwierdzic. ze woda jest zgodna z wymaganiami. 
Korzystanie z wody w przypadku stwierdzenia przekroczeh wskaznikowego parametru 
mikrobiologicznego moze stanowic zagrozenie dla zdrowia jej uzytkownikow. 

W zwicjzku z tym 
Wode z Wodoci^gu Lokalnego Szpital Lipno Spolka z o.o., ul. Nieszawska 6 

warunkowo dopui>zczono do spozycia przez ludzi 
po uprzednim jej przegotowaniu przez minimum 2 minuty 
(bez gwaltow ncHO schladzania pozostawic do ostudzenia). 

Wodociijg Lokalny Szpital Lipno Spolka z o.o., zaopatruje budynek Szpitala (okolo 386 lozek) 
i P r z y c h o d n i S p c c j a l i s i ) c / n y c h vv I . ipnie . ul . N i c s / a w s k a 6. Sredn ia produkcja u o d y za rok 2022 wynosila 
60,0 mVdob«;. 

PPIS w Lipnie zaii|cza tresc komunikatu Nr 1 z dnia 24.08.2023r., ktory nalezy 
niezwlocznie przekazac uzytkownikom w/w wodocii|gu. 
Ponadto zgodnie z § 7 pkt 3 i pkt 6 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. 
w sprawie wymagah dotycz^cych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, 
poz. 2294) nalezy uzgodnic z PPIS w Lipnie plan dzialah naprawczych (zawierajijcy takze inforniacje 
o sposobie ustalenia mieJsca i przyczyny niezgodnosci) wraz z terminami ich realizacji, w terminie 
ostatecznym 3 dni roboczych od dnia otrzymania ninicjszej decyzji. 

W inomencie potwierdzenia wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego zostanie 
przekazana stosowna informacja. 

W oparciu o art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej 
(j. I. Dz. U. z 2023r., poz. 338) w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci sanitarno-zdrowotnych, 
jezeli naruszenie t>ch wymagah, spovvodowalo bezposrednie zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, 
pahstvvowy inspektor sanitarny nakazujc Lmicruchomicnie zakladu pracy lub Jego cz^sci (stanowiska 
pracv, maszyny lub innego ur/^dzenia). zamknit;cic obickiu uzytecznosci publicznej. wytcjczenie 
/ cksploatacji srodka transpoitu. wycot'aiiic z obrotu .srodka spozywczego. materialu i wyrobu 
przeznaczoncgo do kontaktu z zywnosci^, produktu kosmetycznego lub innego wyrobu mogcjcego miec 
wplyw na zdrowie ludzi albo podj^cie lub zaprzestanie innych dzialan: decyzje vv tych sprawach 
podlegaJ<) natychmiaslowemu wykonaniu 
Zgodnie z art. 10 § 2 Kpa odstifpiono od zasady umozliwicnia stronie wypowiedzenia 
si^ CO do zebranych dowodow i materialovv oraz zglaszania zifdan przed wydaniem decyzji 
w sprawie nieprawidlowej jakosci mikrobiologicznej wody poniewaz zaiatwienie sprawy 
wymagalo natychmiastowego ograniczenia w uzytkowaniu wody ze wzgl^du 
na niebezpieczehstwo dla zycia i zdrowia ludzkiego 
Ze wzgl^'du na ochron^^ zdrowia i zycia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 K p a ninicjszej decyzji 
nadaje sî ' rygor natychmiastowej wykonalnosci. 
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P O I C Z E N I E 

Od niniejszej decyzji shizy stronie /stronoin/ odvvolanie do Pahstwowego Wojewodzkiego Inspektora 
Sanitarnego vv Bydgoszczy. ul. Kujawska 4. 
Odwolanie vvnosi si^ za posrednictwem Panstvvowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie 
\ terminie 14 dni od dnia dorcczcnia decyzji. 
Przed uplyvvem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si«? prawa do wniesienia odwolania 
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzj(?. Z dniem doreczenia organowi administracji 
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sii? prawa do wniesienia odwolania przez ostatni^ ze stron post^powania 
decyzja staje sic; ostateczna i prawomocna. co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu 
i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do wojewodzkiego s^du administracyjnego. 
Nie jest mozliwe skuteczne cofni^cie oswiadczenia o zrzeczeniu si? prawa do wniesienia odwolania. 
.Iczcli niniejsza dccv/ja /ostata wydana / naruszeniem przepisow ptxst^powania. a koniecznym do wyjasnienia 
/akrcs sprawv ma istoinv wpl\  na jcJ rozstrzygniecie. na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty 
\. organ oducilawc/v pi/c|)r(n\adza postc;povvanie wyjasniajijcc w zakresie niezb(;dnym 
do rozstr/}gniccia sprawv 
Organ odwolavvczy przeprowadza postv'povvanie wyjasniaj{|ce takze winvczas. gdy jedna ze stron zawaria 
vv odvvolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolavvczy post^powania wyjasniaj^cego w zakresie 
niezbiy'dnym do rozstrzygnicjcia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgod? w terminie 14 dni od dnia 
dor^czenia zasvviadczeiiia o wniesieniu odwolania, zawierajijcego wniosek o przeprowadzenie przez organ 
odwolawczy post^powania wyjasniajfjcego vv zakresie niezb^dnym do rozstrzygni^cia sprawy. 

Otr/.vmuiii: 
I . Szpital l . ipno Spolka z o.o. 

U l . N ie szawska 6, 87 600 l.ipno - elektronicznie 

Suona 
1. Buni i i . suv Vtia.sta l . ipna - (j lcktroniczi i io 
2. PaiibUvDwy Wojesv6d/ ,k i In.spcklor S a n i l a n n v\, ul . K u j a w s k a 4- e lektronicznie 

3. l'owiatov\'e Centrum Zarzadzania Kryzysowego vv Lipnie - elektronicznie 
4. A/a X 4 (Nl IS. N E P . Nl 17) - egz. Nr 1. 2. .3 
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