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Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji 
PI. 11 - go Listopada 13A 

87-600 Lipno 

Paristv.owy Powiatovty Inspektor Sanitarny \ Lipnie informuje, ze 20.09.2023 r. wpiyn^to 
sprawozdanie z badaii wody cieptej pobranej 31.08.2023 r. na obecnosc Legionella sp. z sieci 
wevvnetrznej budynkii Kr>tej Plywalni w Lipnie. PI. 11 - go Listopada 13 A. 

Na podstawie sprawozdania nr 3218/23 z badan przeprowadzonych przez MS L.A.B. Sp. z o.o., 
111. Sportowa 22, 87-500 Rypin stwierdzono: 
• Kod probki 4518/23 - woda z natiysku w szatni nr 1 - liczba Legionella sp. \\0 ml wody -

nie >v}'kryto, (temperatura wody 48,7 "C, stezenie chloru wolnego <0.05 mg/l), 
• Kod probki 4519/23 - woda z natrysku w szatni nr 2 - liczba Legionella sp. w 100 ml wody -

nie wTkryto, (temperatura wody 48,5 "C, stezenie chloru wolnego <0,05 mg/l). 
• Kod probki 4520/23 - woda z natiysku w szatni nr 3 - liczba Legionella sp. w 100 ml wody -

nie wykryto, (temperatura wody 49,4 "C, stezenie chloru wolnego <0,05 mg/l) 
• Kod probki 4521/23 - woda z natr\sku w szatni nr 4 - liczba Legionella sp. w 100 ml wody -

4 jtk* niepewnosc [1-12 jtk|. (temperatura wody 49,7 "C, stezenie chloru wolnego <0.05 mg/l) 
Zgodnie z zaiacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. 

w sprawie v\ymagan. jakim pouinna odpowiadac woda na plywalniach (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 1230) 
liczba Legionella sp. w 100ml cieptej wody nie povvinna bye wieksza niz 100 jtk. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje. ze zgodnie z zaiacznikiem Nr 3 
tabela B do wyzej wymienionego rozporzadzenia, w zwiazku z faktem. ze w kolejnych dwoch 
badaniach wykonanych w odstepach rocznych stwierdzono Wczbs Legionella sp. ponizej 100 jtk.' 100 ml 
kolejne badania naiezy wykonac po 3 latach od dnia poboru wyzej wymienionych probek. 

Sprawozdania z badah nalezj przedlozj'c PPIS w Lipnie niezwlocznie po otrzymaniu 
ich z laboratorium. 

Ponadto informuje si^, ze post^powanie dezynfekcjjne (dezynfekcja tenniczna lub chemiczna) powinno 
zostac podĵ te zawsze: 

1) w przypadku wyl^czenia instalacji wodoci^gowej na czas diuzszy niz 1 miesiac; 
2) jezeli instalacja lub jej cz^sc zostala wymieniona lub prace konserwacyjne mogh- prowadzic 

do jej zanieczyszczenia. 

Wvk. vv 2 egz. 
Otrzymuja: 
1. Adresat - egz. nr 1 
2. a/a NHS-egz, nr 2 
Do vviadomosci: 
1. Burmistrz Miasta Lipno - elektronicznie 
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