
PANSTWOWY 
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 

WLIPNIE 0 1 LIS. 2023 
Znak sprawy; NHS.9020.1.4.06.5.2023 Lipno, dnia 

L.dz. .M.^ Egz. n r l 

Szpital Lipno Sp. z o. o 
87 - 600 Lipno 

ul. Nieszawska 6 

O C E N A O K R E S O W A 
przydatnosci wody do spozycia przez ludzi 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitamej 
(j. t. Dz. U . z 2023r., poz. 338 z pozn zm.) w zwi^zku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. 
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (j. t. Dz. U . z 2023r., poz. 537 
ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie 
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w oparciu o nw. analizy 
wody: 

Kod 
probki 

Data 
pobrania Miejsce pobrania probki 

W-7454-23 26.10.2023r. 
Kran na hali SUW Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6 'A^Enterokoki.chiorwoiny. 
Clostridium pcnfringens, Ztihv/.o, Mangan.' 

W-7455-23 " it " 

Kran przy kotle, kuchnia szpitalna, Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6 
/A+ Enlerokoki, chlor wolny. Clostridium perfringens . Zelazo, Mangan 

W-7456-23 Kran w kuchence oddzialowej, Odcizial Chirurgiczny, Szpital Lipno Sp. z o. o., 
ul Nieszawska 6 Hntcrokoki,clilorwolny,CMostridiuiripcrrringens,Ze!azo,Mangan. 

A - parametry grupy A 
B - parametry grupy B 

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, ze w zakresie badanych parametr6w 
woda z Wodoci^^u Lokalneuo Szpitala Lipno Sp. z o. o. odpowiada wymaganiom jakosci wody 
zawartym w § 3 rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody 
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze wzgl?du na sktad 
sklad fizyko - chemiczny i mikrobiologiczny. 
W zwi^zku z powyzszym: 

Woda jest przydatna do spozycia przez ludzi. 
Ocena okresowa zostaia wydana na podstawie przedlozonego w dniu 31,10.2023r. sprawozdania 

z badari wody wykonanych w raniach kontroli vvewnijtrznej przez Szpital Lipno Sp. z o. o., Lipno, 
ul. Nieszawska 6. 

Wyk. w 1 egz. 
Otrzymuj^: 
1. Adresat - elektronicznie 
2. a/a - egz. nr 1 
Do wiadomosci: 

1. Starosta Powiatu Lipnowskiego - elektronicznie 
2. Burmistrz Miasta Lipna - elektronicznie 
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PANSTWOWY 
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 

WLIPNIE 02. LIS. 2023 
Znak sprawy; NHS.9020.L4.06.5.2023 Lipno, dnia 

L.dz..M^ Egz. n r l 

Szpital Lipno Sp. z o. o 
87 - 600 Lipno 

ul. Nieszawska 6 

O C E N A O K R E S O W A 
przydatnosci wody do spozycia przez ludzi 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitamej 
(j. t. Dz. U . z 2023r., poz. 338 z pozn zm.) w zwi^zku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. 
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (j. t. Dz. U . z 2023r., poz. 537 
ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporzijdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie 
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w oparciu o nw. analizy 
wody: 

Kod 
probki 

Data 
pobrania Miejsce pobrania pr6bki 

W-7454-23 26.10.2023r. 
Kran na hali SUW Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6 '^^ chiorwoiny. 
Clostridium periVingens, Zelazo. Mangaii/ 

W-7455-23 " »i ~ 
BCran przy kotle, kuchnia szpitalna, Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6 
/A+ Enterokoki, chiorwoiny, Clostridium perfringens, Zelazo, Mangan 

W-7456-23 Kran w kuchence oddzialowej, Oddzial Chirurgiczny, Szpital Lipno Sp. z o. o., 
ul Nieszawska 6 Hmerokoki, chlor wolny, Closlridiuin perfringens . Zelazo, Mangan 

A - parametry grupy A 
B - parametry grupy B 

Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, ze w zakresie badanych parametr6w 
woda z Wodoci^gu Lokalnego Szpitala Lipno Sp. z o. o. odpowiada wymaganiom jakosci wody 
zawartym w § 3 rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody 
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze wzgl?du na sktad 
sklad fizyko - chemiczny i mikrobiologiczny. 
W zwiqzku z powyzszym: 

Woda jest przydatna do spozycia przez ludzi. 
Ocena okresowa zostaia wydana na podstawie przedlozonego w dniu 31,10.2023r. sprawozdania 

z badari wody wykonanych w raraach kontroli wewn<,'trznej przez Szpital Lipno Sp. z o. o., Lipno, 
ul. Nieszawska 6. 

P A N S ; VvC'v, ' U W I A I O W Y 
I N S P E K 1 I J i y S / N I T A R N Y 

^ l / j j n i e 

Wyk. w 1 egz. / / 
Otrzymuj^: l o ' i . ' /AiroMska 

1. Adresat - elektronicznie 
2. aJa ~ egz. nr 1 
Do wiadomosci: 

1. Starosta Powiatu Lipnowskiego - elektronicznie 
2. Bunnistrz Miasta Lipna - elektronicznie 
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