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Egz. nr 1 

Szpital Lipno Sp. z o.o, 
87 - 600 Lipno 

ul. Nieszawska 6 

O C E N A O K R E S O W A 
przydatnosci wody do spozycia przez ludzi 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej inspekcji Sanitarnej 
(J. t. Dz. U. z 2023 r.. poz. 338 z pozn. zm.) w zwi^zku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. 
0 zbiorowyin zaopatrzeniu w wod§ i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (/. t. Dz. U. z 2023 >:, poz. 537 
z pozn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporzijdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) 

Kod Data 
1 

probki pobrania 
Miejsce pobrania probki 

W-2896-23 18.05.2023 r. 
Woda uzdatniona, podawana do sieci, SUW Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6 
IK*- Enterokoki, chlor wolny, Mii, 1-c/ 

W-2897-23 
Kran przy kotle, kuchnia szpitaina, Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6 
/A-^ Enterokoki, chlor wolny. Mn, Fez' 

W-3159-23 30.05.2023 r. 
Kurek czerpainy za zbiornikami w SUW, Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6 
/A+ Enterokoki, chlor wolny, Mn, Fe/ 

W-3453-23 12.06.2023 r. 
Kurek czerpainy za zbiornikami w SUW, Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6 
/A+ Enterokoki, chlor wolny, Mn. Fc/ 

W-3734-23 20.06.2023 r. Kurek czerpainy za zbiornikami w SUW, Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6 
/A-*- Enterokoki, chlor wolny. Mn, Fe/ 

W-3916-23 27.06.2023 r. Kurek czerpainy za zbiornikami w SUW, Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6 
jK+ Enterokoki, chlor wolny, Mn, Fe/ 

27/L1/23 18.07.2023 r. 
Woda podawana do sieci, kran na hali SUW Szpital Lipno Sp. z o. o.. ul. Nieszawska 6 
/mikrobiologia 'V 

28/LI/23 
Siec, kran przy kotle, kuchnia szpitaina, Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6 
/mikrobiologia ^1 

W-5470-23 21.08.2023 r. 
Woda uzdatniona, podawana do sieci, S U W Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6 
/mikrobiologia chlor wolny, metnosc / 

W-5471-23 
: Kran przy kotle, kuchnia szpitaina. Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6 
/mikrobiologia ^, chlor wolny, metnosc/ 

W-5848-23 31.08.2023 r. 
Woda uzdatniona, podawana do sieci, SUW Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6 
/mikrobiologia ^, chlor wolny/ 

W-5 849-23 
Kran przy kotle, kuchnia szpitaina, Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6 
/mikrobiologia ^, chlor wolny/ 

W-6730-23 29.09.2023 r. 
Woda uzdatniona, podawana do sieci, SUW Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6 
/mikrobiologia Clostridium perfingens, chlor wolny/ 

W-6731-23 - „ - Kran przy kotle, kuchnia szpitaina, Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6 
/mikrobiologia Clostridium perfingem, chlor wolny/ 

72/LI/23 07.11.2023 r. 
Woda nieodpuszczona - kran na hali SUW Szpital Lipno Sp. z o.o., ul. Nieszawska 6 
/mied?., nikiel, ot6w/ 

73/L1/23 - »* ~ Woda odpuszczona - kran na hali SUW Szpital Lipno Sp. z o.o., ul. Nieszawska 6 

74/LI/23 " ~ 
Siec - kran w kuchence oddziatowej - chirurgia, Szpital Lipno Sp. z o.o., ul. Nieszawska 6 
/A^ Enterokoki. chlor wolny, Mn. Fc/ 

A - panunelry grupy A 
B - parametry grupy B 

P A N S T W O W Y POWIATOWY 
I N S P E K T O R SANITARNY W LIPNIE 

ul, Kosciuszki 18/20. 87-600 Lipno 
sekretariat.psse.lipno@sanepid.gov,pi; www,gov,pl/web/psse-lipno 
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Na podstawie analizy przedfozonycli w dniu 25.05.2023 r. sprawozdah z badan wody pobranej 
18.05.2023 r., stwierdzono przekroczenia norm mikrobiologicznych w 2 statych punktach poboru wody: 
t. j . hczba bakterii grupy coli 5 - 11 jtk - norma 0 jtk i ogolnej liczby bakterii w 22 po 72 h > 300 jtk -
norma zalecana w wodzie podawanej do sieci do 100 jtk, natomiast w sieci vvodoci^gowej do 200 jtk. 

W zwi^zku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie, decyzjg Nr 60/2023 
z dnia 25.05.2023 r.. stwierdzil, ze woda z wodocii|gu lokalnego nie nadaje si? do spozycia przez ludzi. 
Siec wodocif}gu lokalnego Szpitala Lipno Sp. z o.o. zostala przet^czona na zasilanie w wode z Wodoci^gu 
publicznego Lipno. 

Podj^te przez gestora obiektu, dzialania naprawcze wyeliminowaly obecnosc w wodzie wodoci^gu 
lokalnego Szpital Lipno Sp. z o.o. bakterii grupy coli. jednak zawyzony poziom ogolnej liczby bakterii 
w 22 "C po 72 h (> 300 jtk) stwierdzano rovvnicz w kolejiiych badaniach. 

Prawidlow^ jakosc mikrobiologiczn^ stwierdzono dopiero na podstawie przedtozonych w dniu 30.06.2023 r. 
sprawozdah z badan probki pobranej 27.06.2023 r. wobec powyzszego PPIS w Lipnie uznai decyzj? 
Nr 60/2023 z dnia 25.05.2023 r. za wykonanj}. 

Ponadto, w probce wody pobranej 12.06.2023 r. stwierdzono zawyzony poziom mijtnosci 
2,0 NTH ± 0,4 NTU - norma 1.0 N T U i st^zenia zelaza 260 ng/l ± 73 jig/l norma 200 \.ig/\. 
Przekroczenie trwato 8 dni i nie potwierdzilo si? w kolejnych badaniach kontrolnych. 

Dodatkowo w dniu 18.07.2023 r., w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez organy 
Panstvvowej Inspekcji Sanitarnej, pobrano 2 probki wody do badan mikrobiologicznych po dzialaniach 
naprawczych. Wyniki tych badan potwierdzily popraw? jakosci mikrobiologicznej wody t. j . ogolna liczba 
bakterii w 22 "C po 72 h w S U W 88 jtk - niepewnosc [67,116] - norma zalecana w wodzie podawanej 
do sieci do 100 j tk, oraz w kuchni szpitalnej 113 jtk - niepewnosc [88,146] - norma zalecana w sieci 
wodociagowej do 200 jtk. W zwicfzku z fakteni. iz we vvczesniejszych badaniach wska/nik mikrobiologiczny 
utrzymywal si? na poziomie 1-67 jtk (stwierdzano rowniez 110 j tk ) , PPIS w Lipnie wyst^pieniem 
z dnia 03.08.2023 r. zobligowal gestora wodocijjgu do przedlozenia sprawozdah z kontrolnych badan 
mikrobiologicznych. w wyzej wymienionych punktach poboru wody, wykonanych w ramach kontroli 
wevvn?trznej, w terminie do dnia 25.08.2023 r. 

Na podstawie analizy przedlozonych vv dniu 24.08.2023 r. sprawozdah z badan wody pobranej 
21.08.2023 r., stwierdzono ponownie przekroczenie normy wskaznika mikrobiologicznego w 2 stalych 
punktach poboru wody: t. j . ogolnej liczby bakterii w 22 "C po 72 h 232 - > 300 Jtk - norma zalecana 
w wodzie podawanej do sieci do 100 j tk, natomiast w sieci wodociqgowej do 200 jtk. 

W zwiqzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie, w dniu 24.08.2023 r. 
wydal kolejna decyzj? (Nr 84/2023), w ktorej m.in. stwierdzil, ze woda z vvodociqgu lokalnego Szpitala 
Lipno Sp. z 0 . 0 . jest warunkowo przydatna do spozycia przez ludzi po uprzednim jej przegotowaniu 
przez minimum 2 minuty (bez gwaltovvnego schladzania, pozostawic do ostudzenia) w terminie 
do dnia 15.09.2023 r. 

Przedlozone w dniu 04.09.2023 r. wyniki badaii probek pobranych vv dniu 31.08.2023 r.. po dzialaniach 
naprawczych, potvvierdziK popravve jakosci wody t. j . ogcSlna liczba bakterii w 22 "C po 72 h w S U W 67 jtk 
- niepewnosc [49,92] - norma zalecana vv wodzie podawanej do sieci do 100 jtk, oraz w kuchni szpitalnej 
148 j tk - niepewnosc [ 114,191 ] - norma zalecana w sieci wodocijjgowej do 200 jtk. 
Wobec powyzszego PPIS w Lipnie wystfjpieniem z dnia 04.09.2023 r. uznal decyzj? Nr 84/2023 
z dnia 24.08.2023 r. za wykonana i jednoczesnie zalecil kolejne przeprowadzanie badan mikrobiologicznych 
z cz?stotliwoscia 1 raz w miesitjcu do kohca roku 2023. 

Gestor wodociijgu wykonal badania we wrzesniu (zgodnie z w. w wyst^pieniem PPIS w Lipnie) 
oraz w pazdzierniku (zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem - odr?bna pozytywna ocena jakosci wody 
wydana przez PPIS vv Lipnie w dniu 02.11.2023 r.). Ponadto w dniu 07.11.2023 r. w ramach nadzoru 
sanitarnego prowadzonego przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, pobrano 3 probki wody 
(zgodnie z harmonogramem poboru na 2023 r.) . 
W powyzszych badaniach, wykonanych vv stalych punktach poboru wody, stwierdzono poziom wskaznika 
mikrobiologicznego - ogolnej liczby bakterii w 22 "C po 72 h, w zakresie 5 - 1 1 jtk - norma zalecana 
w wodzie podawanej do sieci do 100 j tk. natomiast w sieci vvodocijjgowej do 200 jtk. 
Ponadto nie stwierdzono przekroczeh norm fizyko - chemicznych. 
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, ze w zakresie badanych parametrow 
woda odpowiada wymaganiom jakosci wody zawartym vv § 3 rozporz^dzenia Ministra Zdrowia 
dnia 07 grudnia 20I7r . w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U . z 2017r., 
poz. 2294) ze wzgl^du na sktad fizyko - chemiczny i mikrobiologiczny. 
W zvvi^zku z powyzszym: 

Woda jest przydatna do spozycia przez ludzi. 

Jednoczesnie PPIS w Lipnie informuje, ze w przeprowadzonych badaniach mikrobiologicznych 
vvodv wykonanych w stalych punktach poboru wody, stwierdzono ustabilizowany poziom wskaznika 
mikrobiologicznego - ogolnej liczby bakterii vv 22 "C po 72 h, vv zakresie 5 - 1 1 jtk z jednoczesnym 
wykluczenieni parametrow Escherichia coli i Enterokokovv. 

Wobec powyzszego PPIS w Lipnie, informuje, ze nie ma koniecznosci wykonyvvania dodatkowych badan 
kontrolnych (odwohije zalecone wykonanie badan mikrobiologicznych wody w grudniu 2023 r., w ramach 
kontroli wewn^trznej, zgodnie z wyst^pieniem z dnia 04.09.2023 r.) 

P A N S T W O W Y H C / T . A I O W Y 
I N S P E K T O R S J K N l T A R N Y 

MM Smitowska 

Wvk. w 1 egz. 
Otrzyinuja: 
1. Adresat - elektronicznie 
2. a/a - egz. nr 1 
Do wiadomosci: 

1. Starosla Powiatu Lipnowskiego - elektronicznie 
2. Burmistrz Miasla Lipna - elektronicznie 
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