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O C E N A O K R E S O W A 
przydatnosci wody do spozycia przez Iudzi 

Na podstawie art . 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r . o Paristwowej Inspekcji 
Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2023r . , poz. 338 z pozn. zm.) w zwiqzku z art . 12 ust. 1 ustawy z dnia 
07 czerwca 2001r .o zb iorowym zaopatrzeniu w w o d ^ i zb iorowym odprowadzaniu sciekow 
(j. t. Dz. U. z 2023r . ,poz . 537 z pozn. zm.) oraz § 2 1 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 
07 grudnia 2017r . w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez iudzi (Dz. U. z 2017r . , poz. 2294) 
w oparciu 0 nw. analizy wody : 

^ , . ; Data Kod probki i 
pobrania Miejsce pobrania probki 

75/LI/23 14 .11 .2023r . W o d a podawana do sieci : Kran nr 5 za urz^dzeniami w Inydrofomi, 
87-600 Lipno, ul. 3 Maja 32 . ' A*Zela:o,Mangan,Enterokoki / 

4 7 2 8 / 2 3 2 3 . 1 1 . 2 0 2 3 r . W o d a z kranu w hydroforni - Hydrofornia , kran nr 5. ê -̂ zeiazo, wangan,Enterokoki) 

A - parametry grupy A 
B - parametry grupy B 

Pahstwowy Powia towy Inspektor Sanitarny w Lipnie na podstawie karty zgtaszania probek wody 
kwest ionowanej uzyskat informacj^ w dniu 15 .11 .2023r . z Laborator ium Oddziatu Laboratoryjnego Sekcji 
Badan F izykochemicznych PSSE Wtoctawek o przekroczeniu normy f izykochemicznej w badanej probce wody 
nr 75/LI/23 pobranej w ramach nadzoru sanitarnego PPIS Lipno w dniu 14 .11 .2023r . z Wodociagu lokalnego 
PPHU AGR0IV1LECZ Sp. z o.o. w Lipnie: Probka nr 75/LI/23 - W o d a podawana do sieci : Kran nr 5 za 
urz^dzeniami uzdatnia jqcymi w hydroforni , poziom m^tnosci 1,6 ± 0,2 NTU (norma 1 NTU). W zwigzku 
z powyzszym zobowi^zano do podj^cia dziatah naprawczych i przedstawienia wyniku badan parametru 
kwest ionowanego w zakresie poziomu m^tnosci oraz parametrow zelaza i manganu , ktore zwi^zane sg 
z procesem uzdatniania wody z w / w statego punktu poboru probek, wykonanych w ramach kontroli 
wewnQtrznej w termin ie do dnia 30 l istopada 2023r . W dniu 27 .11 .2023r . przedstawiono wyniki badan wody 
po dziataniach naprawczych , po analizie wyn ikow potwierdzono popraw^ jakosci wody w w/w zakresie 
parametrycznym ( n u m e r probki 4728/23 data pobrania 23 .11 .2023r . ) . W zwi^zku z powyzszym PPIS w Lipnie 
uznat zaiecenia za w y k o n a n e . 

PPIS w Lipnie s tw ie rdza , ze w z a k r e s i e badanych paramet row woda w Wodociqgu lokalnego PPHU 
„AGROMLECZ" Sp. z o.o. ul . 3-go Maja 32 , 87-600 Lipno odpowiada wymagan iom jakosci wody zawartym 
w § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z d n i a 07 grudnia 2017r . w sprawie jakosci wody przeznaczonej do 
spozycia przez Iudzi (Dz. U. z 2017r . , poz. 2294) ze wzgl^du na sktad fizyko - chemiczny i mikrobiologiczny. 

W zwigzku z powyzszym: Woda lest przydatna do spozycia przez Iudzi. 

Wykonano w 2 egzemplarzach 

Otrzymuia: 
^ Adresat-egz . nr 1. 
2. a/a - egz. nr 2. 
Do wiadomosci: 
1. Burmistrz Miasta w Lipnie - egz. elektronicznie 
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