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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, ze w dniu 14.11.2023 r. 
w budynku Szpitala Lipno Sp. z o. o.. Lipno, ul. Nieszawska 6, pobrano 5 probek wody cieplej 
do badan laboratoryjnych w kierunku obecnosci pateczek Legionella sp. w sieci wewn^trznej 
wyzej wymienionego budynku (liczby Legionella sp. w 100 ml wody). 

Na podstawie nizej wymienionych spravvozdari z badari vvykonanych przez Sekcj^ Badari 
Mikrobiologicznych Oddzialu Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 
we Wloctawku stwierdzono: 

• Sprawozdanie nr L M / W - 632 - L/76/23 - nr probki zgodnie z protokolem pobrania 
nr 273/NHS/2023 - 76/LI/23 - wyplyw ze zbiornika cieplej wody (wt^zel piwnica) - liczba 
Legionella sp. w 100 ml wody - nie wykrj'to (temperatura wody 59.6 "C) 

• Sprawozdanie nr L M / W - 632 - L/77/23 - nr probki zgodnie z protokolem pobrania 
nr 273/NHS/2023 - 77/LI/23 - miejsce powrotu wody do podgrzewacza (w(?ze} piwnica) -
liczba Legionella sp. w 100 ml wody - nie wykrj'to (temperatura wody 52,2 "C) 

• Sprawozdanie nr L M / W - 632 - L/78/23 - nr probki zgodnie z protokolem pobrania 
nr 273/NHS/2023 - 78/L1/23 - kran nad umywalk^, tazienka dla pacjentow, Z O L I - liczba 
Legionella sp. w 100 ml wody - nie wykryto (temperatura wody 55,2 "C) 

• Sprawozdanie nr L M / W - 632 - L/79/23 - nr probki zgodnie z protokotem pobrania 
nr 273/NHS/2023 - 79/L1/23 - sluchavvka prysznica vv kabinie. lazienka. sala nr 2. 
OddziaJ Wewnetrzny - liczba Legionella sp. w 100 ml wody - nie wykrv'to (temperatura 
wody 57.4 *'C). 

• Sprawozdanie nr L M / W - 632 - L/80/23 - nr probki zgodnie z protokolem pobrania 
nr 273/NHS/2023 - 80/LI/23 - sluchawka prysznicowa przy wannie. lazienka pacjentow, 
Oddzial Chirurgiczny - liczba Legionella sp. w 100 ml wody - nie wykryto (temperatura 
wody 56,2 " C ) . 

Zgodnie z zal^cznikiem Nr 5 lit. A rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. 
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U . z 2017r., poz. 2294) 
liczba Legionella sp. w 100 ml cieplej wody nie powinna bye wi(jksza niz 100 jtk. 
Maji^c na uwadze § 3 w/w rozporzadzenia woda ciepla w przedmiotowym obiekcie 
jesl bezpieczna dla zdrowia ludzkiego i nie stvvarza zagrozenia epidemicznego. 
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, ze zgodnie z za^cznikiem 
Nr 5 lit. B wyzej wymienionego rozporzadzenia, w przedsi^biorstwach podmiotu wykonuj^cego 
dzialalnosc lecznicz^ w rodzaju stacjonarne i catodobowe swiadczenia zdrowotne, badania wody 
cieplej w kierunku Legionella sp. nalezy wykonywac z cz^stotliwoscit] 2 razy w roku zgodnie 
z zatwierdzonym harmonogramem. 

Jednoczesnie PPIS w Lipnie przypomina, ze zgodnie z decyzj^ Nr 63/2023 
z dnia 30 maja 2023 r. Szpital Lipno Sp. z o.o. wykonal badania wody pobranej w dniach 
20 czerwca 2023 r. (po dziataniach naprawczych. po 4 tygodniach) i 07 lipca 2023 r. 
(po ponownych dzialaniach naprawczych z uwagi na stwierdzone przekroczenie srednie w jednym 
punkcie poboru). 

W zwiazku z powyzszym nalezy przeprowadzic kolejne badanie wody cieplej po uplywie 
1 roku od dnia poboru wyzej w>'mienionych probek tj. vv lipcu 2024 r., co nalezy uwzglednic 

jako badanie dodatkowe w harmonogramie badan na rok 2024 r., zgodnie z zalt^cznikiem 
Nr 5 lit. B Lp. 2 rozporzadzenia, Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci 
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. I J . z 2017r., poz. 2294). 

Sprawozdania z badari nalezy przediozyc PPIS w Lipnie niezwlocznie po otrzymaniu 
ich z laboratorium. 

Wykonano w 2 egz. 
Otrzy inula: 
1. Szpital Lipno Sp. z o.o. ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno_- eiektronicznie 
2. Starosta Powiatu Lipnowskiego - eiektronicznie 
3. Burmistrz Miasta Lipno - eiektronicznie 
4. A/a X 2 (NHS. NEP) - egz. nr 1 i nr 2 
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