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ul. Okrzei 4, 87-600 Lipno 

Panstwo\v>' Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, ze 08 lutego 2024 roku wpfyn^lo 
sprawozdanie z badan wody cieptej pobranej 31 stycznia 2024 roku na obecnosc Legionella sp. z sieci 
vvevvn^trznej budynku Placowki Opiekunczo - Wychowawczej „Parkowa", ul. Okrzei 4, 
87-600 Lipno. 

Na podstawie sprawozdania nr 325/24 z badaii przeprowadzonych przez MS L A B , Sp. z o.o., 
ul. Sportovva 22, 87-500 Rypin, stwierdzono: 
• probka nr 625/24 - woda z kranu w lazience dia chlopcow (parter) - punkt czerpalny polozony 

najblizej od zrodia ciepla - liczba Legionella sp. vv 100 ml wody - 11 itk* niepewnosc [5-23 itk]. 
(temperatura wody 49,5 "C, st^zenie chloru wolnego < 0,05 mg/l). 

• probka nr 626/24 - woda z natrysku w lazience (I pi^tro) - punkt czerpalny polozony posrodku 
od zrodia - liczba Legionella sp. w 100 ml wody - 62 itk niepewnosc [39-99 itk], (temperatura 
wody 48,7 ' 'C, st^zenie chloru wolnego < 0,05 mg/l): 

• probka nr 627/24 - woda z kranu przy aneksie kuchennym (I pi^tro) - punkt czerpalny polozony 
najdalej od zrodia ciepla - liczba Legionella sp. w 100 ml wody - 7 itk niepewnosc [3-16 Jtk] 
(temperatura wody 47,8 "C, st^zenie chloru vvolnego < 0,05 mg/l); 

• jtk - jednostki iworzijcc kolonie 
Zgodnie z zat^cznikiem Nr 5 lit. A rozporzjjdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku 

w sprawie Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) 
liczba Legionella sp. w 100 ml cieplej wody nie powinna bye wi^ksza niz 100 jtk. 
Maj^c na uwadze § 3 wyzej wymienionego rozporzfjdzenia woda ciepla w przedmiotovvym obiekcie 
jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego i nie stwarza zagrozenia epidemicznego. 

Jednak zgodnie z § 120 ust. 2 rozporzjjdzenia Ministra Intrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie 
(j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) „instalacja cieplej wody powinna zapewniac uzyskanie w punktach 
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55 °C i nie wyzszej niz 60 "C". , j. " ' 
W zwi^zku z powyzszym nalezy podjj|C niezwloczne dzialania maj^ce na celu zapewnienie 
wlasciwej temperatury wody w punktach czerpalnych, co jest jednym z warunkow ochrony sieci 
przed kolonizacjfi przez paleczki ieg/o«c'//a 5/7. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, ze zgodnie z zalacznikiem 
Nr 5 lit. B wyzej wymienionego rozporz^dzenia: ,Jezeli w kolejnycli hadaniach w odst^pach rocznych 
stwierdzono < 100 jtk/JOO ml. hadanie wykonuje si^ po 3 lalaclf', kolejne badania nalezy wykonac 
po uplywie 3 lat od dnia poboru wyzej wymienionych probek - styczen 2027 r. 

Jednoczesnie PPIS w Lipnie przypomina, ze miejsca poboru wody nie powinny ulegac zmianie. 
Sprawozdania z badan nalezy przedlozyc PPIS w Lipnie niezwlocznie po otrzymaniu ich 
7 laboratorium. . A . / .Vf : : • I ' - j : 

Wvk. w 3 egz. • . ( • 
Otrzymuj^: • , 

^ Adresat - egz. nr 1 V, 
2. Burmistrz Miasta Lipno - elektronicznie 
3. a/aNHD-egz. nr2 
4. a/a NH^ - egz. nr 3 s ^--^oniczny zwer/fiKowany 
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