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DECYZJA NR ..%.5.../2023
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (. t. Dz. U. z 2021 r., poz.195 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (j. & Dz. U, z 2022 r., poz. 2000 ze zm. — dalej: k.p.a.)
w zwigzku z art. 5 ust. 11 art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (. ¢. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 ze zm.); § 3 ust. 3 pkt 1,
§ 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1 i ust. 6 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
oraz zatgcznikiem nr 1 czgé¢ C tabela 2 Lp. 2 do tego rozporzgdzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie
po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z dnia 2 lutego 2023 roku
Przedsiebiorstwa Uslug Komunalnych w Lipnie, Spétka z o. 0.,87-600 Lipno, ul. Wyszynskiego 47
a takze zalgczonymi sprawozdaniami z badan probek wody
pobranych 11 stycznia 2023 r. 1 31 stycznia 2023 r. w obiekcie:
Wodocigg Publiczny Lipno
oraz zebranym w sprawie materiatem dowodowym

nakazuje

Przedsiebiorstwu Ustug Komunalnych w Lipnie, Spotka z o.0.,
87-600 Lipno, ul. Wyszynskiego 47:

1. Doprowadzi¢ jako$¢ wody z Wodociagu Publicznego Lipno do obowigzujacych norm sanitarnych
w zakresie poziomu jonu amonowego zgodnie z zalacznikiem nr 1 czes¢ C tabela 2 Lp. 2
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

2. Przedstawi¢ wyniki badan jako$ci wody w zakresie kwestionowanego parametru jonu amonowego
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku nr 1 cz¢s¢ C tabela 2 Lp. 2 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Obowigzki wymienione w pkt 1 i 2 decyzji
nalezy wykona¢ w terminie do dnia 02 kwietnia 2023 roku.

3. PPIS w Lipnie stwierdza warunkowa przydatno$¢ wody do spozycia dla ludzi z Wodociagu
Publicznego Lipno w terminie do dnia 02 kwietnia 2023 roku przy zachowaniu dopuszczalnej
maksymalnej warto§ci poziomu jonu amonowego do 0,70 mg/l (norma 0,50 mg/l)

Uzasadnienie

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych w Lipnie, Spotka z o.0., 87-600 Lipno, ul. Wyszyfiskiego 47
pismem z dnia 2 lutego 2023 roku, zmak pisma: L. Dz. PUK/31/W/2023, poinformowalo
PPIS w Lipnie o prowadzonej modernizacji stacji uzdatniania wody w Lipnie, ul. Kolejowa
i wystapilo z wnioskiem, o warunkowe dopuszczenie wody z Wodociagu Publicznego Lipno
do spozycia przez ludzi, zawierajgcej ponadnormatywny poziom jonu amonowego.

Prowadzona modernizacja SUW Lipno, ul. Kolejowa poiega na montazu nowego uktadu filtrow

uzdatniajacych i remoncie studni glebinowych.
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W zwigzku z prowadzonymi pracami, w ramach kontroli wewnetrznej, wykonano badania
kontrolne wody. Na podstawie zalaczonych do wniosku sprawozdain z badan wody,
przeprowadzonych przez MS LAB, Sp. z o. 0., ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin, stwierdzono
przekroczenia normy chemicznej:

> sprawozdanie nr 98/23, probka nr 172/23, pobrana 11 stycznia 2023 1. — woda uzdatniona
podawana na sie¢, kran na hali SUW Lipno, ul. Kolgjowa - poziom jonu amonowego
0,559 mg/1 + 0,050 mg/l norma 0,50 mg/1.

> sprawozdanie nr 263/23, probka nr 417/23, pobrana 31 stycznia 2023 r. — woda uzdatniona
podawana na sie¢, kran na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa - poziom jonu amonowego
0,589 mg/1 = 0,050 mg/l norma 0,50 mg/L

Jako$¢ wody nie odpowiadata wymaganiom okre§lonym w zalgczniku Nr 1 lit. C, tab. 2, Ip. 2
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Dostawca wody ma obowigzek zapewni¢ nalezyta jakos¢ dostarczanej wody.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw, przedsigbiorstwo wodociaggowo-kanalizacyjne ma obowigzek
zapewni¢ zdolnoéé posiadanych urzadzen wodociggowych i urzadzef kanalizacyjnych do realizacji
dostaw wody w wymaganej ilosci i pod odpowiednim ci$nieniem oraz dostaw wody i odprowadzania
$ciekdw w sposéb ciggly i niezawodny, a takze zapewni¢ nalezyta jakos$¢ dostarczanej wody
i odprowadzanych $ciekow,

W zwigzku z powyzszym PPIS w Lipnie w dniu 2 lutego 2023 roku, na wniosek Przedsigbiorstwa
Ustug Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o., ul. Wyszyfiskiego 47 wszczal postgpowanie, w sprawie
warunkowego dopuszczenia wody do spozycia przez ludzi z Wodociaggu Publicznego w Lipnie,
zawierajgcej ponadnormatywny poziom jonu amonowego. Ponadto pismem z 07 lutego 2023 roku
poinformowat PUK Lipno Sp. z 0. 0., 0 zakoficzeniu postgpowania.

Obecno$é jonu amonu w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi w podwyzszonym stezeniu
jest niepozgdana z uwagi na niekorzystny wplyw na proces uzdatniania i dezynfekcji wody. Powoduje
zuzywanie tlenu w sieci wodociggowej, co moze prowadzi¢ do rozwoju szkodliwych bakterii
beztlenowych i wtdérnego zanieczyszczenia wody, jak réowniez moze by¢ ucigzliwe dla jej
uzytkownikéw,

Zgodnie z treScig § 21 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.,
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294):
“wlasciwy panistwowy inspektor sanitarny na podstawie (...) sprawozdan z wlasnych badar: jakosci
wody, sprawozdan przekazywanych przez podmioty (..) stwierdza warunkowq przydatnosé
wody do spozycia”.

W mysl § 21 ust. 3 pkt 1 tegoz rozporzadzenia ,,warunkowq przydatnosé¢ wody do spozycia, (...)
wlasciwy panistwowy inspektor samitarny moze Stwierdzi¢ w przypadku stwierdzenia przekroczenia
w badanej probece wody warto$ci parametrycznej dla parametrow okveslonych w czesci C w tabeli 2
zalgcznika nr 1 do rozporzgdzenia”, natomiast zgodnie z § 21 ust. 3 pkt 6 wyzej cytowanego
rozporzadzenia ,wlaSciwy panstwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkowq przydatno$é wody
do spozycia, okreslajgc dopuszczalne wartosci parametryczne oraz termin trwania przekroczenia ™.

Z uwagi na powyzsze PPIS w Lipnie postanowil stwierdzi¢ warunkowa przydatnosé¢ wody
do spozycia na warunkach okres§lonych w ninigjszej decyzji.

Zgodnie z trescig art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej,
w razie stwierdzenia naruszenia wymagan higienicznych i zdrowotnych, pafstwowy inspektor
sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usuni¢cie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybief.

Aby wplynaé na poprawe istniejacego stanu konieczne stato si¢ wydanie zaleceft zmierzajgcych

do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci. Termin realizacji obowigzkéw zawartych w decyzji
uzgodniono z gestorem obiektu. Dziatania napraweze umozliwiajace uzyskanie wymaganych stgzen
jonu amonowego w wodzie przeznaczonej do spozycia wymagaja realizacji inwestycji polegajacej
na modernizacji SUW oraz okresu regulacji systemu i wpracowania sig ztoz filtracyjnych.
W opinii PPIS w Lipnie czas trwania warunkowej przydatnosci wody do spozycia pozwala stronie
na wykonanie natozonych decyzjg obowigzkdw, a jednoczesnie jest na tyle nisodlegty, iz nie bgdazie
naruszaé interesu spofecznego, ktérym jest zapewnienie uzytkownikom wodociagu nalezytej jakosei
dostarczanej wody,
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie /stronom/ odwotanie do Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4. Odwotanie wnosi sig za poérednictwem Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W przypadku niewykonania obowiazkéw wynikajacych z decyzji w ustalonym terminie zostanie
wszczete postepowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obcigzenie kosztami egzekucji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwoéci zaskarzenia decyzji do wojewodzkiego sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania. Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisow
postepowania, a koniecznym do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie,
na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

Organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze woéwczas, gdy jedna ze stron
zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony wyrazity
na to zgode w terminie 14 dni od dnia doreczenia im za$wiadczenia o wniesieniu odwotania,
zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego
w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy.

Wyk. w1 egz.
Otrzymuja:
1. PUK Lipno Spétka z 0.0.
ul. Wyszynskiego 47, 87-600 Lipno - elektronicznie
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Do wiadomosci:
1. Burmistrz Miasta Lipno- elektronicznie
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